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±0,00

  

AHD: -keine-

NGF: 12,37

 

 m

2

 

RU: 14,589

 

 m

 

LRH: 3,120

 

 m

 

Regie / Sanitätsraum

RN034

±0,00
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Lehrer*innen / Inklusion
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±0,00

  

-0,22

  

AHD: Raster, Feuchtraum

NGF: 12,70
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Lehrer*innen

RN053

±0,00

  

-0,22

  

AHD: Raster, Feuchtraum

NGF: 12,70
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zbV / 3. Leherumkleide
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±0,00

  

-0,22
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NGF: 11,76

 

 m

2

 

RU: 13,841

 

 m

 

LRH: 2,500

 

 m

 

Flur
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±0,00
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±0,00
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Statik-Pos.

101.N1 | Rähm umlaufend

0,300 x 0,240

Statik-Pos.

101.N1 | Rähm umlaufend

0,300 x 0,240

Statik-Pos.

101.N1 | Rähm umlaufend

0,300 x 0,240

Statik-Pos.

101.N1 | Rähm umlaufend

0,300 x 0,240

Statik-Pos.

105 | Stütze

MSH80X40X4.0

Statik-Pos.

105 | Stütze

MSH80X40X4.0

Statik-Pos.

E03 | KS-Flachsturz

2 mal

0,125 x 0,115

Statik-Pos.

E03 | KS-Flachsturz

2 mal

0,125 x 0,115

Statik-Pos.

E03 | KS-Flachsturz

2 mal

0,125 x 0,115

Statik-Pos.

E03 | KS-Flachsturz

2 mal

0,125 x 0,115

Statik-Pos.

E03 | KS-Flachsturz

2 mal

0,125 x 0,115

Statik-Pos.

102 | Rähm

0,240 x 0,175

Statik-Pos.

E04 | KS-Flachsturz

0,125 x 0,175

Statik-Pos.

101.N1 | Rähm umlaufend

0,300 x 0,240

Statik-Pos.

104 | Stb.-Sturz

0,200 x 0,240

Statik-Pos.

E02 | KS 12 1,8

Statik-Pos.

E01 | KS 12 1,8

Statik-Pos.

E01 | KS 12 1,8

Statik-Pos.

E01 | KS 12 1,8

Statik-Pos.

E01 | KS 12 1,8

Statik-Pos.

E01 | KS 12 1,8

Statik-Pos.

E10 | Stb.

Statik-Pos.

E10 | Stb.
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Heizung-Entlüftung
Deckenstrahlplatten

900900 355

M

Strangregulierventil
(Einstellung gemäß Heizungsschema)
inkl. Absperrung mit Stellantrieb 230V

Strangregulierventil
(Einstellung gemäß Heizungsschema)
inkl. Absperrung mit Stellantrieb 230V

Strangregulierventil
(Einstellung gemäß Heizungsschema)
inkl. Absperrung mit Stellantrieb 230V

Verrohrung gemäß
Sanitärschema

Verrohrung gemäß
Sanitärschema

BS  25/25 bis UKBP + Gefälle
bzw. bis Anschluss an Grundleitung
OK= OKRB

BS  25/25 bis UKBP + Gefälle
bzw. bis Anschluss an Grundleitung
OK= OKRB

BS  25/25 bis UKBP + Gefälle
bzw. bis Anschluss an Grundleitung
OK= OKRB
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Leitungen RFB

HZ-Leitungen zur Anbau
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RW Grundleitung Neu
KG 2000 DN 100
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RW Grundleitung Neu
KG 2000 DN 100

Anschlüsse an Fallrohre
gemäß Angabe Architektur

Anschlüsse an Fallrohre
gemäß Angabe Architektur

Anschlüsse an Fallrohre
gemäß Angabe Architektur
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RLT4
Turnhalle Rechts

RLT3
Nebenräume

RLT2
Turnhalle Mitte

WS= 20x7,5 cm
h=25cm

WS= 20x7,5 cm
h=25cm

WS= 20x7,5 cm
h=25cm

WS= 20x7,5 cm
h=25cm

WS= 20x7,5 cm
h=25cm
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Leitungen RFB

Leitungen RFB Leitungen RFB

SW-GL-DN 110
Kraso Bodenablauf
KG 2000

Bestandsgrundleitungen; Tiefe unbekannt
Leitungsweg nur informativ dargestellt

Bestandsgrundleitungen; Tiefe unbekannt
Leitungsweg nur informativ dargestellt

Bestandsgrundleitungen; Tiefe unbekannt
Leitungsweg nur informativ dargestellt

Bestandsgrundleitungen; Tiefe unbekannt
Leitungsweg nur informativ dargestellt

Löschwasser-
Entnahmeschrank
mit Entnahmearmatur

Versorgung RLT Anlagen

Löschwasser-
Einspeiseschrank
mit Einspeisearmatur

HK

Freie
Belüftung ELT-Raum

Freie
Belüftung ELT-Raum

m[kg/h] =

01/00/01/55

500/500/100

WC Lehrer*innen 

Typ 22, 100 mm
KERMI Datensatz 2018

388 W
41.8m[kg/h] =

01/00/01/54

500/500/100

WC Inklusion

Typ 22, 100 mm
KERMI Datensatz 2018

390 W
43.1

m[kg/h] =

01/00/01/56

1800/700/122

Kraftraum

HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

1294 W
102.3

m[kg/h] =

01/00/01/56

1800/700/122

Kraftraum

HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

1294 W
102.3 m[kg/h] =

01/00/01/56

1800/700/122

Kraftraum

HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

1294 W
102.3

m[kg/h] =

01/00/01/56

1800/700/122

Kraftraum

HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

1294 W
102.3

m[kg/h] =

01/00/01/53

500/500/64

Lehrer*innen 

Typ 12, 64 mm
KERMI Datensatz 2018

256 W
17.5m[kg/h] =

01/00/01/52

500/500/64

Lehrer*innen / Inklusion

Typ 12, 64 mm
KERMI Datensatz 2018

250 W
16.1

m[kg/h] =

01/00/01/50

900/1600/64

3.Lehrer - WC

Typ 12, 64 mm
KERMI Datensatz 2018

521 W
14.5m[kg/h] =

01/00/01/49

900/1600/64

3.Lehrerumkleide

Typ 12, 64 mm
KERMI Datensatz 2018

1093 W
83.4

m[kg/h] =

01/00/01/48

1400/980/122

Umkleide

HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

1206 W
30.6m[kg/h] =

01/00/01/47

1400/490/122

Dusche

HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

833 W
28.7

m[kg/h] =

01/00/01/44

1400/490/122

Dusche

HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

868 W
31.9

m[kg/h] =

01/00/01/44

1400/490/122

Dusche

HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

868 W
31.9m[kg/h] =

01/00/01/40

1400/490/122

Umkleide

HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

866 W
31.6

m[kg/h] =

01/00/01/40

1400/490/122

Umkleide

HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

866 W
31.6

m[kg/h] =

01/00/01/37

1400/490/122

Windfang

HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

500 W
8.8m[kg/h] =

01/00/01/36

600/500/64

Bariefreie WC

Typ 12, 64 mm
KERMI Datensatz 2018

493 W
28.3

m[kg/h] =

01/00/01/35

1400/490/61

Flur

HVN11, 61 mm
KERMI Datensatz 2018

916 W
52.5

m[kg/h] =

01/00/01/34

500/1000/64

Regie/Sanitätsraum

Typ 12, 64 mm
KERMI Datensatz 2018

699 W
32.7

m[kg/h] =

01/00/01/33

1400/490/122

Umkleide

HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

490 W
9.9

m[kg/h] =

01/00/01/33

1400/490/122

Umkleide

HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

490 W
9.9

m[kg/h] =

01/00/01/31

1400/490/122

Dusche

HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

845 W
29.7 m[kg/h] =

01/00/01/31

1400/490/122

Dusche

HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

845 W
29.7

m[kg/h] =

01/00/01/47

1400/490/122

Dusche

HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

833 W
28.7
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Gefälle 0,5%

Freie
Belüftung ELT-Raum

Freie
Belüftung ELT-Raum

DN25 DN20 DN25

DN40

DN25

DN
15

DN15
DN20

DN20
DN12
DN20

DN15
DN12
DN15

DN15
DN12
DN15

DN15
DN12
DN15

DN15
DN12
DN15

DN12
DN12
DN12

DN15

Seitenpaneele

Ballabweisblech (befestigt an Seitenpaneele)

Stützprofil

Detail Deckenstrahlplatte 

Wärmedämmung

in LDPE-Folie eingeschweißt

Tragrohr

Registerrohr

Mittenpaneel

Abhängetraverse für

variable Abhängung längs

Haltefeder-Mittenpaneele

Legenden

Trinkwasser Zirkulation

Trinkwasser Warm

Schmutzwasser

Trinkwasser Kalt

Schmutzwasser-Druckleitung

Entlüftung Schmutzwasser

Regenwasser

Mischwasser

Fettabwasser

Trinkwasser

DN    Dimensions
Edelstahlrohr

Trinkwasser flexibel(Raxofix)

DN          Dimensions
flexibel(Raxofix)

Abwasser

DN    Dimensions
DN 50
DN 80
DN 100
DN 125

SML-Rohr
Abwasser

DN          Dimensions
DN   56 = da,mm  56
DN   70 = da,mm  75
DN   90 = da,mm  90
DN 100 = da,mm 110

Fabr.: Geberit db 20

DN 125 = da,mm 135

Heizungsvorlauf

Heizungsrücklauf

Kaltwasser-Vorlauf

Kaltwasser-Rücklauf

Kältemittel-Rücklauf

Kältemittel-Vorlauf

Trinkwasser enthärtet

Betriebswasser

Feuerlöschwasser

Sprinkler-Decke

Sprinkler-Kanal

Gas

Sprinkler

Lüftung-Abluft

Lüftung-Zuluft

Lüftung-Fortluft

Lüftung-Außenluft

DN 12=15 x 1,0
DN 15=18 x 1,0
DN 20=22 x 1,2
DN 25=28 x 1,2
DN 32=35 x 1,5
DN 40=42 x 1,5
DN 50=54 x 1,5

Heizung

   DN    Dimensions
   DN 12=15 x 1,0
   DN 15=18 x 1,0
   DN 20=22 x 1,0
   DN 25=28 x 1,0
   DN 32=35 x 1,5
   DN 40=42 x 1,5
   DN 50=54 x 2,0

Kupferrohr

FBH-Kreistrennung

DN 12 = 16x2,2
DN 15 = 20x2,8
DN 20 = 25x2,7
DN 25 = 32x3,2

Heizung

DN    Dimensions
DN 12=15 x 1,2
DN 15=18 x 1,2
DN 20=22 x 1,5
DN 25=28 x 1,5
DN 32=35 x 1,5
DN 40=42 x 1,5
DN 50=54 x 1,5

Presstabo

Raumthermostat FBH H=1,5m v. OKFFB

ÜRFB = über Rohfußboden
RFB = Rohfußboden

= Unterkante DeckeUKD

Zusatztexte

Montagehöhe WC-Becken
(Maßangaben ohne Sitz und Deckel ab OKFF)
Kinder 3 - 15 Jahre gem. VDI 6000/6

Erwachsene und Jugendliche

Große Menschen und Personen mit Hüftleiden

Für Rollstuhlnutzer gemäß DIN 18024/25 inkl. Sitz

35 cm

42 cm

45 - 55 cm

48 cm
Montagehöhe Waschtisch
(Maßangaben  ab OKFF)
Kinder bis 6 Jahre gem. VDI 6000/6

Erwachsene und Jugendliche

Große Personen

Für Rollstuhlnutzer gemäß DIN 18024/25 inkl. Sitz

55-65 cm

85 cm

95 cm

80 cm
Montagehöhe Urinal
(Maßangaben  ab OKFF)
Kinder 4 - 6 Jahre 45 cm

Kinder 7 - 11 Jahre 50 cm

Kinder 12-15 Jahre 57 cm

Erwachsene und Jugendliche 65 cm

Kinder 7-11 Jahre gem. VDI 6000/6

Kinder/Jugendliche 12-15 Jahre gem. VDI 6000/6

65-75 cm

75-85 cm
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Ausführungsplanung

Planverfasser (extern):

Alle Maße und Dimensionen sind durch den Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen.
Bei evtl. Unstimmigkeiten ist das Planungsbüro umgehend einzuschalten.
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Heizung und Sanitär Ausführungsplanung
Grundriss Erdgeschoss BT.B
SZ Saarn - Sporthalle Lehnerstraße
Lehnerstraße 65 45481 Mülheim an der Ruhr

Stadt Mülheim an der Ruhr 
Hans-Böcker-Platz 5 45468 Mülheim an der Ruhr

Anpassung LP5 an BSK und Lüftungsgesuch20.03.25 PK

OKFF EG = +0,00 = 73,46 üNHN

Elektrische Schutzbereiche im Bad nach DIN-Norm DIN VDE 0100

Strangdimensionen nach Schema

Position Sanitärzubehör gemäß Detailsplanung Architekt.

Detail Deckenstrahlplatte

Alle Bohrbereiche sind vor Ort auf Bestandsdurchführungen
nach Abbruch zu prüfen

Detail Anbindung Duscharmaturen
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