
Anlage 2 - Halle Teil 2 Anlage 3 - Nebenräume

Q 3500.00m³/h

Q 3500.00m³/h

Q 7638.00m³/h
950x450

Q 7638.00m³/h
950x450

Lüftungsgerät
Multicross GS-H 9500
Außen auf Dach Nebengebäude

RN054
WC Inklusion
7,05 m2

ZU
AB

0 m³/h
45 m³/h

RN055
WC Inklusion
7,05 m2

ZU
AB

0 m³/h
45 m³/h

RN053
Lehrer*innen Inklusion
12,70 m2

ZU
AB

90 m³/h
45 m³/h

RN052
Lehrer*innen Inklusion
12,70 m2

ZU
AB

90 m³/h
45 m³/h

RN051
Flur
9,32 m2

RN050
3.Lehrer-WC
10,46 m2

ZU
AB

00 m³/h
45 m³/h

RN049
3.Lehrerumkleide
11,76 m2

ZU
AB

260 m³/h
215 m³/h

Deckendrallauslass x 1
Abmessungen: Ø100
AB-V= 45 m³/h

RN048
Umkleide
15,24 m2

ZU
AB

275 m³/h
275 m³/h

RN045
WC
1,85 m2

ZU
AB

0 m³/h
30 m³/h

RN047
Dusche
15,59 m2

ZU
AB

500 m³/h
470 m³/h

RN046
WC
1,01 m2

ZU
AB

0 m³/h
30 m³/h

RN044
Dusche
15,59 m2

ZU
AB

500 m³/h
470 m³/h

RN043
WC
1,01 m2

ZU
AB

0 m³/h
30 m³/h

RN042
WC
1,86 m2

ZU
AB

0 m³/h
30 m³/h

RN035
Flur
106,39 m2

ZU
AB

135 m³/h
0 m³/h

RN040
Umkleide
21,81 m2

ZU
AB

400 m³/h
400 m³/h

RN033
Umkleide
15,24 m2

ZU
AB

275 m³/h
275 m³/h

RN023
WC
1,85 m2

ZU
AB

0 m³/h
30 m³/h

RN031
Dusche
15,63 m2

ZU
AB

500 m³/h
470 m³/h

RN030
WC
1,01 m2

ZU
AB

0 m³/h
30 m³/h

RN028
Dusche
15,63 m2

ZU
AB

500 m³/h
470 m³/h

RN027
WC
1,01 m2

ZU
AB

0 m³/h
30 m³/h

RN026
WC
1,86 m2

ZU
AB

0 m³/h
30 m³/h

RN025
Umkleide
21,81 m2

ZU
AB

400 m³/h
400 m³/h

RN036
WC
5,07 m2

ZU
AB

0 m³/h
45 m³/h

RN024
Umkleide
22,09 m2

ZU
AB

400 m³/h
400 m³/h

RN020
WC
1,86 m2

ZU
AB

0 m³/h
30 m³/h

RN022
Dusche
15,60 m2

ZU
AB

500 m³/h
470 m³/h

RN021
WC
1,00 m2

ZU
AB

0 m³/h
30 m³/h

RN019
Dusche
15,58 m2

ZU
AB

500 m³/h
470 m³/h

3x Deckendrallauslass
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
ZU-V= jeweils 167m³/h
Druckverlust: 16 Pa

RN056
Kraftraum
81,61 m2

ZU
AB

1800 m³/h
1800 m³/h

RN001
Sporthalle Teil 1
397,72 m2

ZU
AB

3500 m³/h
3500 m³/h

Deckendrallauslass x 6
Abluftgitter x 1
Abmessungen: 500x500
AB-V= 3500 m³/h
ZU-V= 584m³/h

RN001
Sporthalle Teil 2
397,72 m2

ZU
AB

3500 m³/h
3500 m³/h

Deckendrallauslass x 6
Abluftgitter x 1
Abmessungen: 500x500
AB-V= 3500 m³/h
ZU-V= 584m³/h

RN001
Sporthalle Teil 3
397,72 m2

ZU
AB

3500 m³/h
3500 m³/h

Deckendrallauslass x 6
Abluftgitter x 1
Abmessungen: 500x500
AB-V= 3500 m³/h
ZU-V= 584m³/h

Anlage 2 - Halle Teil 2

Q 3500.00m³/h

Q 3500.00m³/h
Lüftungsgerät
Multicross GS-H 3500
Außen auf Dach Nebengebäude

Lüftungsgerät
Multicross GS-H 3500
Außen auf Dach Nebengebäude

3x Tellerventile
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
AB-V= jeweils 157m³/h
Druckverlust: 6 Pa

3x Deckendrallauslass
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
ZU-V= jeweils 167m³/h
Druckverlust: 16 Pa

3x Tellerventile
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
AB-V= jeweils 157m³/h
Druckverlust: 6 Pa

Schalldämpfer DN 100
Länge 1000 mm
Packung: 50 mm

Schalldämpfer DN 100
Länge 1000 mm
Packung: 50 mm

3x Deckendrallauslass
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
ZU-V= jeweils 167m³/h
Druckverlust: 16 Pa

3x Tellerventile
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
AB-V= jeweils 157m³/h
Druckverlust: 6 Pa

3x Deckendrallauslass
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
ZU-V= jeweils 167m³/h
Druckverlust: 16 Pa

3x Tellerventile
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
AB-V= jeweils 157m³/h
Druckverlust: 6 Pa

1x Tellerventile
Anschluss: Ø100
Nenngröße: 100
AB-V= jeweils 30m³/h
Druckverlust: 6 Pa

1x Tellerventile
Anschluss: Ø100
Nenngröße: 100
AB-V= jeweils 30m³/h
Druckverlust: 6 Pa

3x Deckendrallauslass
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
ZU-V= jeweils 134m³/h
Druckverlust: 10 Pa

3x Tellerventile
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
AB-V= jeweils 134m³/h
Druckverlust: 4 Pa

3x Deckendrallauslass
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
ZU-V= jeweils 134m³/h
Druckverlust: 10 Pa

3x Tellerventile
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
AB-V= jeweils 134m³/h
Druckverlust: 4 Pa

1x Tellerventile
Anschluss: Ø100
Nenngröße: 100
AB-V= jeweils 30m³/h
Druckverlust: 6 Pa

1x Tellerventile
Anschluss: Ø100
Nenngröße: 100
AB-V= jeweils 30m³/h
Druckverlust: 6 Pa

3x Deckendrallauslass
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
ZU-V= jeweils 167m³/h
Druckverlust: 16 Pa

3x Tellerventile
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
AB-V= jeweils 157m³/h
Druckverlust: 6 Pa

3x Deckendrallauslass
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
ZU-V= jeweils 167m³/h
Druckverlust: 16 Pa

3x Tellerventile
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
AB-V= jeweils 157m³/h
Druckverlust: 6 Pa

1x Tellerventile
Anschluss: Ø100
Nenngröße: 100
AB-V= jeweils 30m³/h
Druckverlust: 6 Pa

1x Tellerventile
Anschluss: Ø100
Nenngröße: 100
AB-V= jeweils 30m³/h
Druckverlust: 6 Pa

1x Tellerventile
Anschluss: Ø100
Nenngröße: 100
AB-V= jeweils 45m³/h
Druckverlust: 13 Pa

3x Deckendrallauslass
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
ZU-V= jeweils 92m³/h
Druckverlust: 5 Pa

3x Tellerventile
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
AB-V= jeweils 92m³/h
Druckverlust: 2 Pa

2x Deckendrallauslass
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
ZU-V= jeweils 68m³/h
Druckverlust: 3 Pa

3x Deckendrallauslass
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
ZU-V= jeweils 134m³/h
Druckverlust: 10 Pa

3x Tellerventile
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
AB-V= jeweils 134m³/h
Druckverlust: 4 Pa

1x Tellerventile
Anschluss: Ø100
Nenngröße: 100
AB-V= jeweils 30m³/h
Druckverlust: 6 Pa

1x Tellerventile
Anschluss: Ø100
Nenngröße: 100
AB-V= jeweils 30m³/h
Druckverlust: 6 Pa

1x Tellerventile
Anschluss: Ø100
Nenngröße: 100
AB-V= jeweils 30m³/h
Druckverlust: 6 Pa

1x Tellerventile
Anschluss: Ø100
Nenngröße: 100
AB-V= jeweils 30m³/h
Druckverlust: 6 Pa

3x Deckendrallauslass
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
ZU-V= jeweils 92m³/h
Druckverlust: 5 Pa

3x Tellerventile
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
AB-V= jeweils 92m³/h
Druckverlust: 2 Pa

1x Tellerventile
Anschluss: Ø100
Nenngröße: 100
AB-V= jeweils 45m³/h
Druckverlust: 13 Pa

1x Deckendrallauslass
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
ZU-V= jeweils 90m³/h
Druckverlust: 1 Pa

1x Tellerventile
Anschluss: Ø100
Nenngröße: 100
AB-V= jeweils 45m³/h
Druckverlust: 13 Pa

1x Deckendrallauslass
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
ZU-V= jeweils 90m³/h
Druckverlust: 1 Pa

1x Tellerventile
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
AB-V= jeweils 215m³/h
Druckverlust: 17 Pa

1x Deckendrallauslass
Anschluss: Ø315
Nenngröße: 315
ZU-V= jeweils 260m³/h
Druckverlust: 9 Pa

1x Tellerventile
Anschluss: Ø100
Nenngröße: 100
AB-V= jeweils 45m³/h
Druckverlust: 13 Pa

1x Tellerventile
Anschluss: Ø100
Nenngröße: 100
AB-V= jeweils 45m³/h
Druckverlust: 13 Pa

4x Deckendrallauslass
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
ZU-V= jeweils 450m³/h
Druckverlust: 1 Pa

4x Deckendrallauslass
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
AB-V= jeweils 450m³/h
Druckverlust: 1 Pa

Schalldämpfer DN 100
Länge 1000 mm
Packung: 50 mm

Schalldämpfer DN 100
Länge 1000 mm
Packung: 50 mm

Schalldämpfer DN 100
Länge 1000 mm
Packung: 50 mm

Q 4050.00m³/h
500x450

Q 3835.00m³/h
500x450

Q 3588.00m³/h
450x450

Q 3536.00m³/h
450x450

Q 1810.00m³/h
350x350

Q 1674.00m³/h
350x350

Q 2240.00m³/h
400x400

Q 2161.00m³/h
350x350

Q 440.00m³/h
Dim DN180

Q 424.00m³/h
Dim DN180

Q 1800.00m³/h
400x250
dp 115 Pa

Q 1800.00m³/h
400x250
dp 115 Pa

Q 1799.00m³/h
Dim 350x350

Q 1838.00m³/h
Dim 350x350

Q 1789.00m³/h
Dim 350x350

Q 1698.00m³/h
Dim 350x350
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Anlage 2 - Halle Teil 2 Anlage 3 - Nebenräume

Q 3500.00m³/h

Q 3500.00m³/h

Q 7638.00m³/h
950x450

Q 7638.00m³/h
950x450

Lüftungsgerät
Multicross GS-H 3500
Außen auf Dach Nebengebäude

Lüftungsgerät
Multicross GS-H 9500
Außen auf Dach Nebengebäude

RN035
Flur
106,39 m2

ZU
AB

135 m³/h
0 m³/h

RN033
Umkleide
15,24 m2

ZU
AB

275 m³/h
275 m³/h

RN023
WC
1,85 m2

ZU
AB

0 m³/h
30 m³/h

RN031
Dusche
15,63 m2

ZU
AB

500 m³/h
470 m³/h

RN030
WC
1,01 m2

ZU
AB

0 m³/h
30 m³/h

RN028
Dusche
15,63 m2

ZU
AB

500 m³/h
470 m³/h

RN027
WC
1,01 m2

ZU
AB

0 m³/h
30 m³/h

RN026
WC
1,86 m2

ZU
AB

0 m³/h
30 m³/h

RN025
Umkleide
21,81 m2

ZU
AB

400 m³/h
400 m³/h

RN036
WC
5,07 m2

ZU
AB

0 m³/h
45 m³/h

RN024
Umkleide
22,09 m2

ZU
AB

400 m³/h
400 m³/h

RN020
WC
1,86 m2

ZU
AB

0 m³/h
30 m³/h

RN022
Dusche
15,60 m2

ZU
AB

500 m³/h
470 m³/h

RN021
WC
1,00 m2

ZU
AB

0 m³/h
30 m³/h

RN019
Dusche
15,58 m2

ZU
AB

500 m³/h
470 m³/h

3x Deckendrallauslass
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
ZU-V= jeweils 167m³/h
Druckverlust: 16 Pa

RN018
WC
1,00 m2

ZU
AB

0 m³/h
30 m³/h

RN017
WC
1,86 m2

ZU
AB

0 m³/h
30 m³/h

RN035
Flur
106,39 m2

ZU
AB

90 m³/h
0 m³/h

RN015
Umkleide
16,69 m2

ZU
AB

300 m³/h
300 m³/h

RN014
Lager
4,41 m2

ZU
AB

0 m³/h
 13 m³/h

RN013
Hallenwart
10,37 m2

ZU
AB

0 m³/h
31 m³/h

RN009
Lager Sportgeräte
38,90 m2

ZU
AB

120 m³/h
 120 m³/h

RN006
Foyer 35,13 m2

ZU
AB

225 m³/h
 0 m³/h

RN001
Sporthalle Teil 1
397,72 m2

ZU
AB

3500 m³/h
3500 m³/h

Deckendrallauslass x 6
Abluftgitter x 1
Abmessungen: 500x500
AB-V= 3500 m³/h
ZU-V= 584m³/h

RN001
Sporthalle Teil 2
397,72 m2

ZU
AB

3500 m³/h
3500 m³/h

Deckendrallauslass x 6
Abluftgitter x 1
Abmessungen: 500x500
AB-V= 3500 m³/h
ZU-V= 584m³/h

Anlage 2 - Halle Teil 2

Q 3500.00m³/h

Q 3500.00m³/h
Lüftungsgerät
Multicross GS-H 3500
Außen auf Dach Nebengebäude

Lüftungsgerät
Multicross GS-H 3500
Außen auf Dach Nebengebäude

RN005
Beh. WC 4,71 m2

ZU
AB

0 m³/h
 45 m³/h

RN004
WC D 7,36 m2

ZU
AB

0 m³/h
 90 m³/h

RN003
WC D 8,94 m2

ZU
AB

0 m³/h
 90 m³/h

Schalldämpfer DN 100
Länge 1000 mm
Packung: 50 mm

3x Tellerventile
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
AB-V= jeweils 157m³/h
Druckverlust: 6 Pa

3x Deckendrallauslass
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
ZU-V= jeweils 167m³/h
Druckverlust: 16 Pa

3x Tellerventile
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
AB-V= jeweils 157m³/h
Druckverlust: 6 Pa

Schalldämpfer DN 100
Länge 1000 mm
Packung: 50 mm

Schalldämpfer DN 100
Länge 1000 mm
Packung: 50 mm

1x Tellerventile
Anschluss: Ø100
Nenngröße: 100
AB-V= jeweils 30m³/h
Druckverlust: 6 Pa

1x Tellerventile
Anschluss: Ø100
Nenngröße: 100
AB-V= jeweils 30m³/h
Druckverlust: 6 Pa

3x Deckendrallauslass
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
ZU-V= jeweils 100m³/h
Druckverlust: 6 Pa

3x Tellerventile
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
AB-V= jeweils 100m³/h
Druckverlust: 2 Pa

1x Tellerventile
Anschluss: Ø100
Nenngröße: 100
AB-V= jeweils 13m³/h
Druckverlust: 1 Pa

1x Tellerventile
Anschluss: Ø100
Nenngröße: 100
AB-V= jeweils 31m³/h
Druckverlust: 6 Pa

1x Deckendrallauslass
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
ZU-V= jeweils 120m³/h
Druckverlust: 8 Pa

2x Tellerventile
Anschluss: Ø 160
Nenngröße: 160
AB-V= jeweils 60m³/h
Druckverlust: 6 Pa

2x Deckendrallauslass
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
ZU-V= jeweils 113m³/h
Druckverlust: 7 Pa

1x Tellerventile
Anschluss: Ø100
Nenngröße: 100
AB-V= jeweils 45m³/h
Druckverlust: 13 Pa

1x Tellerventile
Anschluss: Ø160
Nenngröße: 160
AB-V= jeweils 90m³/h
Druckverlust: 13 Pa

1x Tellerventile
Anschluss: Ø160
Nenngröße: 160
AB-V= jeweils 90m³/h
Druckverlust: 13 Pa

2x Deckendrallauslass
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
ZU-V= jeweils 45m³/h
Druckverlust: 1 Pa

1x Tellerventile
Anschluss: Ø100
Nenngröße: 100
AB-V= jeweils 30m³/h
Druckverlust: 6 Pa

1x Tellerventile
Anschluss: Ø100
Nenngröße: 100
AB-V= jeweils 30m³/h
Druckverlust: 6 Pa

3x Deckendrallauslass
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
ZU-V= jeweils 134m³/h
Druckverlust: 10 Pa

3x Tellerventile
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
AB-V= jeweils 134m³/h
Druckverlust: 4 Pa

3x Deckendrallauslass
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
ZU-V= jeweils 134m³/h
Druckverlust: 10 Pa

3x Tellerventile
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
AB-V= jeweils 134m³/h
Druckverlust: 4 Pa

1x Tellerventile
Anschluss: Ø100
Nenngröße: 100
AB-V= jeweils 30m³/h
Druckverlust: 6 Pa

1x Tellerventile
Anschluss: Ø100
Nenngröße: 100
AB-V= jeweils 30m³/h
Druckverlust: 6 Pa

3x Deckendrallauslass
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
ZU-V= jeweils 167m³/h
Druckverlust: 16 Pa

3x Tellerventile
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
AB-V= jeweils 157m³/h
Druckverlust: 6 Pa

3x Deckendrallauslass
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
ZU-V= jeweils 167m³/h
Druckverlust: 16 Pa

3x Tellerventile
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
AB-V= jeweils 157m³/h
Druckverlust: 6 Pa

1x Tellerventile
Anschluss: Ø100
Nenngröße: 100
AB-V= jeweils 30m³/h
Druckverlust: 6 Pa

1x Tellerventile
Anschluss: Ø100
Nenngröße: 100
AB-V= jeweils 30m³/h
Druckverlust: 6 Pa

1x Tellerventile
Anschluss: Ø100
Nenngröße: 100
AB-V= jeweils 45m³/h
Druckverlust: 13 Pa

3x Deckendrallauslass
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
ZU-V= jeweils 92m³/h
Druckverlust: 5 Pa

3x Tellerventile
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
AB-V= jeweils 92m³/h
Druckverlust: 2 Pa

2x Deckendrallauslass
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
ZU-V= jeweils 68m³/h
Druckverlust: 3 Pa

3x Deckendrallauslass
Anschluss: Ø200
Nenngröße: 200
ZU-V= jeweils 134m³/h
Druckverlust: 10 Pa

Schalldämpfer DN 100
Länge 1000 mm
Packung: 50 mm

Q 4050.00m³/h
500x450

Q 3835.00m³/h
500x450

Q 3588.00m³/h
450x450

Q 3536.00m³/h
450x450

Q 1799.00m³/h
Dim 350x350

Q 1838.00m³/h
Dim 350x350

Q 1789.00m³/h
Dim 350x350

Q 1698.00m³/h
Dim 350x350

Schalldämpfer DN 100
Länge 1000 mm
Packung: 50 mm

Schalldämpfer DN 100
Länge 1000 mm
Packung: 50 mm

Schalldämpfer DN 100
Länge 1000 mm
Packung: 50 mm

Legenden

Tellerventil

Lüftung-Abluft
Lüftung-Zuluft

Lüftung-Außenluft

Drallauslass

Volumenstromregler

Brandschutzklappe

Lüftung-Fortluft

/ Lüftungsgitter

Ausführungsplanung
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Alle Maße und Dimensionen sind durch den Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen.
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Schema Ausführungsplanung
Lüftung
SZ Saarn - Sporthalle Lehnerstraße
Lehnerstraße 65 45481 Mülheim an der Ruhr
Stadt Mülheim an der Ruhr 
Hans-Böcker-Platz 5 45468 Mülheim an der Ruhr

1x Lüftungsgerät Nebenräume

3x Lüftungsgerät Sporthalle
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