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UMBAU
Teil B

Teil B

Teil A

Teil A

SZ Saarn - Sporthalle, Lehnerstraße 65 45481 Mülheim an der Ruhr
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TS-Nr. 20
DN 100
J 1.00 cm/m

TS-Nr. 19
DN 100
J 1.00 cm/m

TS-Nr. 18
DN 100
J 1.00 cm/m

TS-Nr. 15
DN 100
J 1.00 cm/m

TS-Nr. 12
DN 125
J 1.00 cm/m

TS-Nr. 11
DN 150
J 1.00 cm/m

TS-Nr. 10
DN 150
J 1.00 cm/m

TS-Nr. 227
DN 100

TS-Nr. 226
DN 100

TS-Nr. 225
DN 100

TS-Nr. 224
DN 100
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Vorrüstung für
Abwasseranschluss

TS-Nr. 55
DN 100
J 0.50 cm/m

TS-Nr. 54
DN 100
J 1.00 cm/m

DN 100 Bestand Gefälle unbekannt

SW- Belüftung DN100
Einbau mit Dachdecker

SW- Belüftung DN100
Einbau mit Dachdecker

SW- Belüftung DN100
Einbau mit Dachdecker

SW- Belüftung DN100
Einbau mit Dachdecker
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Übergabeschacht S1
Anschluss aus Bestand
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TS-Nr. 11
DN 150
J 1.00 cm/m

TS-Nr. 10
DN 150
J 1.00 cm/m

TS-Nr. 9
DN 150
J 1.00 cm/m

TS-Nr. 7
DN 200
J 1.00 cm/m

TS-Nr. 109
DN 100
J 1.00 cm/m

TS-Nr. 6
DN 200
J 1.00 cm/m

TS-Nr. 5
DN 200
J 1.00 cm/m

TS-Nr. 1
DN 200

J 1.00 cm/m

TS-Nr. 4
DN 200

J 1.00 cm/m

TS-Nr. 96
DN 150
J 1.00 cm/m

TS-Nr. 95
DN 150

J 1.00 cm/m
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DN 100

J 1.00 cm/m

TS-Nr. 165
DN 100
J 1.00 cm/m

TS-Nr. 222
DN 100

TS-Nr. 223
DN 100 TS-Nr. 221

DN 100

DU 59.00 l/s
Anz. WC 16
Anz. Küch. 1

Qc 0.00 l/s
Q(ww) 5.38 l/s

Qm 0.00 l/s
Q(tot) 5.38 l/s

Qr 0.00 l/s

RN
03

3 U
m

kle
ide

RN
02

2 D
us

ch
e

TS-Nr. 111
DN 100
J 0.50 cm/m

TS-Nr. 110
DN 100
J 1.00 cm/m

TS-Nr. 219
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SW- Belüftung DN100
Einbau mit Dachdecker

SW- Belüftung DN100
Einbau mit Dachdecker

SW- Belüftung DN100
Einbau mit Dachdecker

SW- Belüftung DN125
Einbau mit Dachdecker
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Übergabeschacht S1
Anschluss aus Bestand

Übergabeschacht S2
Anschluss über GALA-Bauer

Teil C

Teil C

UMBAU
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DN 150
J 1.00 cm/m
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TS-Nr. 183
DN 100

J 1.00 cm/m

TS-Nr. 218
DN 100 TS-Nr. 220

DN 100

DN 100 Bestand

DN 100 Bestand Gefälle unbekannt

DU 9.30 l/s
Anz. WC 3

Anz. Küch. 0

Qc 0.00 l/s
Q(ww) 2.13 l/s

Qm 0.00 l/s
Q(tot) 2.13 l/s

Qr 0.00 l/s

DU 59.00 l/s
Anz. WC 16
Anz. Küch. 1

Qc 0.00 l/s
Q(ww) 5.38 l/s
Qm 0.00 l/s
Q(tot) 5.38 l/s

Qr 0.00 l/s
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TS-Nr. 99
DN 100
J 1.00 cm/m

TS-Nr. 98
DN 100
J 1.00 cm/m

TS-Nr. 193
DN 100
J 1.00 cm/m

TS-Nr. 212
DN 100
J 1.00 cm/m

TS-Nr. 205
DN 90
J 1.00 cm/m
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DN 100
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DN 50
J 1.00 cm/m
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RN
04

7 D
us

ch
eC

TS-Nr. 97
DN 125
J 1.00 cm/m

TS-Nr. 100
DN 100
J 1.00 cm/m

TS-Nr. 101
DN 100
J 0.50 cm/m

TS-Nr. 219
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SW- Belüftung DN125
Einbau mit Dachdecker

SW- Belüftung DN100
Einbau mit Dachdecker

SW- Belüftung DN100
Einbau mit Dachdecker

SW- Belüftung DN100
Einbau mit Dachdecker

SW- Belüftung DN100
Einbau mit Dachdecker
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Schema Ausführungsplanung
Abwasser
SZ Saarn - Sporthalle Lehnerstraße
Lehnerstraße 65 45481 Mülheim an der Ruhr
Stadt Mülheim an der Ruhr 
Hans-Böcker-Platz 5 45468 Mülheim an der Ruhr

Anschluss an Bestandsgrundleitungen
teilweise unterhalb der Bodenplatte

OKFFB EG ± 0,00 = 73,46 üNHN

Brandschutz F 90  (Null Abstand geprüft)

Montagehöhe WC-Becken
(Maßangaben ohne Sitz und Deckel ab OKFF)
Kinder 3 - 14 Jahre
Erwachsene und Jugendliche
Große Menschen und Personen mit Hüftleiden
Für Rollstuhlnutzer gemäß DIN 18024/25 inkl. Sitz

35 cm
42 cm

45 - 55 cm
48 cm

Montagehöhe Waschtisch
(Maßangaben  ab OKFF)
Kinder 3 - 14 Jahre
Erwachsene und Jugendliche
Große Personen
Für Rollstuhlnutzer gemäß DIN 18024/25 inkl. Sitz

75 cm
85 cm
95 cm
80 cm

Montagehöhe Urinal
(Maßangaben  ab OKFF)
Kinder 4 - 6 Jahre 45 cm
Kinder 7 - 10 Jahre 50 cm
Kinder 1-14 Jahre 57 cm
Erwachsene und Jugendliche 70 cm

ÜRFB = über Rohfußboden
RFB = Rohfußboden

= Unterkante DeckeUKD
Zusatztexte

Schmutzwasser
Schmutzwasser-Druckleitung
Entlüftung Schmutzwasser

Regenwasser

Mischwasser

______

Abwasser

DN    Dimension
DN 50
DN 75

DN 100
DN 125

db20
Abwasser

DN          Dimension
DN   56 = da,mm  56
DN   75 = da,mm  75
DN   90 = da,mm  90
DN 100 = da,mm 110

Fabr.: Geberit

DN 125 = da,mm 135

Anschlussleitungen HT- Rohre , schwitzwasser gedämmt

DN 90

Stütz- und Dehnmuffe db20

Tropfwasser Anschluss

Grundleitung Schmutzwasser

Grundleitung Regenwasser

Bodenablauf

Reinigungsöffnung

Dacheinlauf

Dämmung nach GEG 2024 u. DIN 1988

Küchenspüle (Anschluss Kombieckv.)

Geschirrspülmaschine

WC mit UP-Spülkasten ( wandhängend )

Waschtisch

Ausgussbecken

Zapfstelle (Steckschlüsseloberteil)

bodengleiche Dusche

Urinal Be- und Entlüfter

ÜbergabeschachtHygienespülung
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