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Erweiterung

Erweiterung

Verbindungstrakt

Hauptgebäude

Alle Maße sind an der Baustelle vom
ausführenden Unternehmer verantwortlich zu prüfen.
Unklarheiten und Differenzen sind der Bauleitung
sofort zu melden.

Reichspräsidentenstraße 21 - 25     Tel.: (0208) 96009-0
45470 Mülheim an der Ruhr      Fax: (0208) 96009-99

AbbruchBestand Neubau

MauerwerkStahlbeton Beton/Estrich

GK-WandPorenbeton

NatursteinHolz Dämmung weich

Dämmung hart

Hinweis: Änderung zum
vorherigen Index

Hinweis: in Klärung

Tragend

Nicht-
tragend

Hinweis: Änderung Hinweis: in Klärung Hinweis: Achtung / unklar

PV-Anlage

BLATT - GR.PLANSTAND
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NAME
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ALLE MASSE SIND VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN,
UNSTIMMIGKEITEN DER PLANUNG SIND DER
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PLANUNGSPHASE

BAUVORHABEN

ZEICHNUNGSNUMMER

PROJEKT-NR:

Stadt Mülheim an der Ruhr - Der Oberbürgermeister
Hans-Böckler-Platz 5, 45468 Mülheim an der Ruhr

ImmobilienService

MASSTAB
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FAX (0208) 455-582300
TEL. (0208) 455-2300
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UNTERSCHRIFT
ENTWURFSVERFASSER
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0,84 x 1,00
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ÜBERSICHT

ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN VERANLASSERDATUMINDEX

Grundriss EG Hauptgebäude

Grundriss EG Hauptgebäude

1:100, 1:1000, 1:1

GENERALPLANER

Sanierung und Erweiterung
Otto-Pankok-Schule
Von-Bock-Str. 81
45468 Mülheim an der Ruhr

ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr
Technisches Rathaus
Hans-Boeckler-Platz 5
45468 Mülheim an der Ruhr
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431_Ausführung_A_00_HGB_1-100_g

WS

FF

WD
DV

DD
BD ÜZ

UZ

Wandschlitz (B/T)

Fertigfußboden

Wanddurchbruch (B/H)
Deckendurchbruch (L/B)
Bodendurchbruch (L/B)

Deckenversprung

Überzug
UnterzugLH

FBH

Lichte Höhe

Brüstungshöhe fertig

RD Rohdecke
VK
HK
UK
OK

Vorderkante
Hinterkante
Unterkante
Oberkante

RohfußbodenRF

Brüstungshöhe rohRBH

abgehängte DeckeAD

431

431
Sanierung und Erweiterung

Ausführungsplanung

ne normalentflammbare Baustoffe
se schwerentflammbare Baustoffe
nb nichtbrennbare Baustoffe

fh feuerhemmend
hfh hochfeuerhemmend
fb feuerbeständig
BW Brandwand bzw. Bauart Brandwand

rdT rauchdichte Tür, selbstschließend
dT dicht schließende Tür

fhT feuerhemmende Tür, selbstschließend
fh-rdT feuerhemmende Tür, rauchdicht und selbstschließend

Zuluftöffnung

RWA-Öffnung

RA Rauchabzug

NA Notausgang

Brandschutz

Info: Alle Öffnungsmaße gelten ab OK Fertigfußboden.

Lüftung

Sanitär

Elektro

Hauptgebäude

Estrich Neubau

6,0 cm 5,0 cm 5,0 cm6,5 cm
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HAUPTGEBÄUDE

32,47 m2

26,01 m2

4,49 m2

35,71 m2

4,71 m2

34,75 m2

22,72 m2

8,91 m2

9,20 m2

11,77 m2

19,41 m2

278,63 m2

21,33 m2

10,57 m2

20,66 m2

9,51 m2

3,25 m2

0,30 m
2

0,28 m
2

0,22 m2 0,22 m2 0,22 m2 0,22 m2 0,22 m2

0,40 m2 0,39 m2

0,28 m
2

0,23 m2

0,22 m2

0,35 m
2 0,92 m2

2,64 m2

42,06 m
2

6% Steigung

6% Steigung

E-WD b/h=1,00/0,15
UK WD = OKFF +1,40

S90-Schott

E-WD b/h=1,00/0,15
UK WD = OKFF +2,25

S90-Schott

E-WD 4x KB
100mm

E-WD 2x KB
100mm

E-WD 2x KB
100mm

WD Lü
20Ø20

MKB= -15 UKRD

431_00_051_02

Drehflügeltür
2,09/2,30

431_00_050_02

Drehflügeltür
2,09/2,30

431_00_049_01

Drehflügeltür
1,26/2,135

431_00_049_02
1,26/2,135

431_00_052

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_054

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_047_01

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_048

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_047_02
1,26/2,135

431_00_046

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_045_01

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_045_02

Drehflügeltür
1,135/2,135

431_00_044_03

Drehflügeltür
1,135/2,135

431_00_044_02

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_044_01

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_056

Drehflügeltür
1,26/2,135

431_00_055

Drehflügeltür
0,885/2,135

431_00_057

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_TH5_03

Drehflügeltür
2,135/2,75

431_00_TH5_01

Drehflügeltür
2,00/2,75

431_00_TH5_02

Drehflügeltür
2,00/2,75

431_00_075_01

Drehflügeltür
2,00/2,75

431_00_063

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_064

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_072

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_073

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_074

Drehflügeltür
1,385/2,135

431_00_071

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_070_01

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_069

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_068

Drehflügeltür
0,90/2,135

431_00_067_01

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_066_01

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_065

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_TH4_01

Drehflügeltür
2,07/2,75

431_00_TH4_02

Drehflügeltür
1,605/2,79

431_00_067_02

Drehflügeltür
1,01/2,135431_00_067_03

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_066_02

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_059

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_058_01

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_058_02

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_TH1_01

Drehflügeltür
2,09/2,75

431_00_TH1_02

Drehflügeltür
2,01/2,30

431_00_001_03

Drehflügeltür
2,00/2,30

431_00_001_02

Drehflügeltür
2,00/2,30

431_00_001_01

Drehflügeltür
2,00/2,30

431_00_026_01

Drehflügeltür
1,385/2,135

431_00_026_02

Drehflügeltür
1,385/2,135

431_00_026_03

Drehflügeltür
1,885/2,135

431_00_026_04

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_026_05

Drehflügeltür
2,01/2,135

431_00_027

Drehflügeltür

431_00_028

Drehflügeltür

431_00_025_01

Drehflügeltür
2,01/2,135

431_00_025_02

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_001_07

Drehflügeltür
2,50/2,30

431_00_002_01

Drehflügeltür
2,20/2,30

431_00_021_01

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_020_01

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_019

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_003_01

Drehflügeltür
1,26/2135

431_00_002_02

Drehflügeltür
2,01/2,20

431_00_018

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_017_01

Drehflügeltür
2,01/2,135

431_00_016

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_015_02

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_001_05

Drehflügeltür
2,20/2,50

431_00_001_06

Drehflügeltür
2,20/2,50

431_00_075_02

Drehflügeltür
2,11/2,75

431_00_TH4_03

Drehflügeltür
1,40/2,30

431_00_029

Drehflügeltür
1,76/2,135

431_00_TH1_02

Drehflügeltür
2,01/2,30

431_00_001_08

Drehflügeltür
2,01/2,30

431_00_021_02

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_020_02

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_070_02

Drehflügeltür
1,01/2,135
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N

431_00_076

Drehflügeltür
1,01/2,135

DT 001
Rampe

DT 002
Bodenaufbau an Bestand

DT 003
Bodenaufbau

DT 06.2.03 DT 06.3.05.2

D
T 06.2.06

D
T 06.3.02

D
T 06.3.06

D
T 06.2.04

D
T 06.3.04

DT 06.2.05
DT 06.3.03

OK FF
-0,90 m

OK FF
+0,06 m

OK FF
± 0,00 = +65,85 m ü NHN

OK FF
-1,20 m

-1,20 OK FF

-0,90 OK FF

-0,60 OK FF

-0,30 OK FF

± 0,00 OK FF = 
+65,85 m ü NHN

± 0,00 OK FF = 
+65,85 m ü NHN

-0,90 OK FF
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WD-SA Ø10
MDB = -15 UKRD

WD-SA Ø20
MDB = -26 UKRD

WD-SA Ø20
MDB = -30 UKRD

WD-SA Ø6
MDB = -8 UKRD

WD-SA Ø22
MDB = -25 UKRD

WD-SA Ø16
MDB = -25 UKRD

WD-SA Ø10
MDB = -8 UKRD

WD-LÜ Ø25
MDB = -20 UKRD

WD-LÜ BxH=40x35
OKDB = UKRD

WD-LÜ Ø20
MDB = -15 UKRD

WD-LÜ Ø25
MDB = -20 UKRD

WD-LÜ Ø20
MDB = -15 UKRD

WD-HE Ø6
MDB = -40 UKRD
WD-HE Ø6
MDB = -40 UKRD

WD-LÜ Ø25
MDB = -20 UKRD

WD-HE Ø8
MDB = -10 UKRD
WD-HE Ø8
MDB = -10 UKRD

WD-LÜ Ø20
MDB = -15 UKRD

WD-SA Ø10
MDB = -30 UKRD

BD-SA Ø10BD-SA Ø10

WD-LÜ BxH=50x50
OKDB = UKRD

WD-HE Ø18
MDB = -10 UKRD
WD-HE Ø18
MDB = -10 UKRD

WD-LÜ BxH=40x25
OKDB = -18 UKRD

WD-LÜ BxH=40x25
OKDB = -18 UKRD

WD-SA Ø10
MDB = -45 UKRD

WD-LÜ Ø25
MDB = -20 UKRD

WD-HE Ø8
MDB = -10 UKRD
WD-HE Ø8
MDB = -10 UKRD

WD-SA Ø20
MDB = -37 UKRD

WD-SA Ø6
MDB = -33 UKRD

WD-LÜ Ø15
MDB = -15 UKRD

WD-LÜ Ø15
MDB = -15 UKRD

WD-LÜ Ø15
MDB = -15 UKRD

WD-LÜ Ø15
MDB = -15 UKRD

WD-LÜ Ø15
MDB = -15 UKRD

WD-LÜ Ø15
MDB = -15 UKRD

WD-SA Ø10
MDB = -31 UKRD

WD-LÜ Ø15
MDB = -15 UKRD

WD-SA Ø8
MDB = -33 UKRD

WD-SA Ø10
MDB = -33 UKRD

BD-SA Ø15

BD-SA Ø15

WD-LÜ Ø20
MDB = -15 UKRD

WD-LÜ Ø20
MDB = -15 UKRD

WD-LÜ Ø15
MDB = -15 UKRD

WD-SA Ø20
MDB = -32 UKRD

WD-SA Ø20
MDB = -26 UKRD

WD-SA Ø12
MDB = -15 UKRD

WD-SA Ø12
MDB = -38 UKRD

BD-SA Ø20

BD-SA Ø10

WD-SA Ø10
MDB = -33 UKRD
WD-SA Ø10
MDB = -33 UKRD

WD-SA Ø12
MDB = -21 UKRD

WD-LÜ Ø20
MDB = -15 UKRD
WD-LÜ Ø20
MDB = -15 UKRD

WD-HE Ø8
MDB = -10 UKRD
WD-HE Ø8
MDB = -10 UKRD

WD-SA Ø20
MDB = -34 UKRD
WD-SA Ø20
MDB = -34 UKRD

BD-SA Ø15 BD-SA Ø10

WD-SA Ø10
MDB = -33 UKRD

BD-SA Ø12

WD-SA Ø6
MDB = -33 UKRD
WD-SA Ø6
MDB = -33 UKRD WD-LÜ Ø15

MDB = -15 UKRD
WD-LÜ Ø15
MDB = -15 UKRD

WD-SA Ø20
MDB = -39 UKRD

WD-LÜ Ø15
MDB = -15 UKRD

WD-LÜ Ø15
MDB = -15 UKRD

WD-SA Ø20
MDB = -42 UKRD

WD-SA Ø20
MDB = -43 UKRD

WD-HE Ø6
MDB = -10 UKRD
WD-HE Ø6
MDB = -10 UKRD

WD-HE Ø6
MDB = -10 UKRD
WD-HE Ø6
MDB = -10 UKRD

WD-SA Ø6
MDB = -33 UKRD

WD-HE Ø10
MDB = -30 UKRD
WD-HE Ø10
MDB = -30 UKRD

WD-SA Ø6
MDB = -33 UKRD
WD-SA Ø6
MDB = -33 UKRD
WD-SA Ø6
MDB = -33 UKRD

WD-SA Ø20
MDB = -25 UKRD

WD-LÜ Ø15
MDB = -15 UKRD

WD-LÜ Ø15
MDB = -15 UKRD

BD-SA Ø20
BD-SA Ø12

BD-SA Ø16

WD-LÜ Ø15
MDB = -15 UKRD

WD-SA Ø8
MDB = -8 UKRD
WD-SA Ø8
MDB = -8 UKRD

WD-LÜ Ø15
MDB = -15 UKRD

WD-LÜ Ø15
MDB = -15 UKRD

BD-SA Ø10

WD-HE Ø10
MDB = -10 UKRD
WD-HE Ø10
MDB = -10 UKRD

WD-HE Ø10
MDB = -10 UKRD
WD-HE Ø10
MDB = -10 UKRD

BD-SA Ø10

BD-SA Ø12

BD-SA Ø12

BD-SA Ø10

WD-HE Ø8
MDB = -10 UKRD
WD-HE Ø8
MDB = -10 UKRD

WD-SA Ø12
MDB = -21 UKRD

WD-LÜ Ø25
MDB = -20 UKRD

WD-SA Ø6
MDB = -20 UKRD

WD-SA Ø8
MDB = -15 UKRD

BD-SA Ø20

WD-SA Ø10
MDB = -25 UKRD

WD-SA Ø6
MDB = -45 UKRD

WD-SA Ø18
MDB = -20 UKRD

WD-LÜ Ø20
MDB = -15 UKRD

WD-HE Ø8
MDB = -10 UKRD
WD-HE Ø8
MDB = -10 UKRDWD-HE Ø18

MDB = -10 UKRD
WD-HE Ø18
MDB = -10 UKRD

WD-LÜ BxH=75x55
OKDB = UKRD
WD-LÜ BxH=75x55
OKDB = UKRD

WD-LÜ BxH=45x20
OKDB = -8 UKRD

WD-LÜ BxH=50x35
OKDB = UKRD

WD-HE Ø6
MDB = -10 UKRD
WD-HE Ø6
MDB = -10 UKRD

WD-HE Ø8
MDB = -20 UKRD
WD-HE Ø8
MDB = -20 UKRD

WD-SA Ø12
MDB = -23 UKRD

BD-SA Ø22

BD-SA Ø16

WD-SA Ø8
MDB = -20 UKRD

WD-SA Ø6
MDB = -45 UKRD

WD-HE Ø6
MDB = -10 UKRD
WD-HE Ø6
MDB = -10 UKRD

WD-HE Ø8
MDB = -10 UKRD
WD-HE Ø8
MDB = -10 UKRD

WD-SA Ø6
MDB = -30 UKRD

WD-SA Ø12
MDB = -18 UKRD
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DD schließen

Lager Hausmeister
431_00_050
F: 25,56
U: 23,015

LH: 3,00
B: L1 Linoleum slate grey
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D: D 3.1 62,5

Dusche HM
431_00_048
F: 4,47
U: 8,455

LH: 2,75
B: F2-A Fliesen anthr. 15x15 R11/B
W: Fliesen weiß 15x15
D: Feuchtraumplatten

Betriebstechnik
431_00_055
F: 2,66
U: 6,78
LH: 2,75
B: Rohboden
W:  Fliesen 15x15
D: D 3.5 roh

Flur HM
431_00_056
F: 9,53
U: 13,30
LH: 2,75
B: Betonwerkstein vorh.
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D: D 3.2 60x120

Büro Hausmeister
431_00_047
F: 29,02
U: 24,875

LH: 3,00
B: L0.0 Linoleum slate grey
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D: D 3.1 62,5

Töpferraum
431_00_046
F: 22,78
U: 20,86
LH: 2,75
B: F1 Fliesen 30x30 anthr. R10
W: Fliesen 2,35m, KZ Putz Q3
D: D 3.1 62,5

ELA
431_00_043
F: 5,68
U: 9,535

LH: 3,295

B: staubb. Anstrich
W: Q3
D: -

Abstellraum HM
431_00_076
F: 5,54
U: 9,50
LH: 3,00
B: L0 Linoleum slate grey
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D: D 3.1 62,5
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Drehflügeltür
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Betriebstech.
431_00_045
F: 15,02
U: 18,28
LH: 3,295

B: staubb. Anstrich
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D: -

Büro 1
431_00_065
F: 31,30
U: 22,90
LH: 3,00
B: L0 Linoleum slate grey
W: Wandfarbe
D: D 3.1 62,5

Büro 2
431_00_066
F: 31,33
U: 22,91
LH: 3,00
B: L0 Linoleum slate grey
W: Wandfarbe
D: D 3.1 62,5

Büro 4
431_00_068
F: 37,65
U: 25,70
LH: 3,00
B: L0 Linoleum slate grey
W: Wandfarbe
D: D 3.1 62,5

Teeküche
431_00_069
F: 11,77
U: 15,69
LH: 2,75
B: F1 Fliese 30x30
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D: D 3.1 62,5

Lüftungsanlage
431_00_029
F: 43,26
U: 28,50
LH: 2,915

B: Fliese vorh.
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D: D 3.5 roh

Vorraum Regieraum
431_00_058
F: 21,56
U: 23,04
LH: 2,75
B: L0 Linoleum slate grey
W: Wandfarbe
D:

Lehrmittelraum
431_00_059
F: 20,98
U: 18,32
LH: 2,75
B: L0 Linoleum slate grey
W: Wandfarbe
D:

Pumi
431_00_057
F: 2,41
U: 6,38
LH: 2,75
B: F1-A Fliese 30x30 anthr. R10
W: Fliesen 2,35m, KZ Putz Q3
D: D 3.5 roh

Sanitätsraum
431_00_074
F: 9,51
U: 13,48
LH: 2,75
B: L1 Linoleum slate grey
W: Wandfarbe
D: D 3.1 62,5

Kopierer
431_00_073
F: 20,70
U: 19,10
LH: 2,75
B: L1 Linoleum slate grey
W: Wandfarbe
D: D 3.1 62,5

Archiv
431_00_062
F: 41,64
U: 27,71
LH: 3,10
B: L0 /L1 Linoleum slate grey
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D: D 3.1 62,5

Flur Verwaltungsbereich
431_00_075
F: 100,39
U: 77,96
LH: 2,75
B: Betonwerkstein vorh.
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D:  D 3.2 0,6x1,2

Lager
431_00_072
F: 10,57
U: 14,25
LH: 2,75
B: L1 Linoleum slate grey
W: Wandfarbe
D: D 3.1 62,5

WC D
431_00_071
F: 8,91
U: 15,10
LH: 2,75
B: F1 Fliese 30x30
W: Fliesen 2,35m, KZ Putz Q3
D: D 3.1 62,5

WC H
431_00_070
F: 9,18
U: 15,525

LH: 2,75
B: F1 Fliese 30x30
W: Fliesen 2,35m, KZ Putz Q3
D: D 3.1 62,5

Büro 3
431_00_067
F: 47,79
U: 28,31
LH: 3,00
B: L0 Linoleum slate grey
W: Wandfarbe
D: D 3.1 62,5

Beratungsbüro 1
431_00_063
F: 20,58
U: 18,15
LH: 3,00
B: L0 Linoleum slate grey
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D: D 3.1 62,5

Flur
431_00_060
F: 135,03
U: 92,375

LH: 2,75
B: B1 Betonwerkstein
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D:  D 3.2 0,6x1,2

Beratungsbüro 2
431_00_064
F: 20,66
U: 18,18
LH: 3,00
B: L0 Linoleum slate grey
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D: D 3.1 62,5

Betriebstechnikraum
431_00_028
F: 64,11
U: 43,305

LH: 2,915

B: Rohboden
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D: D 3.5 roh

Treppenhaus 5
431_00_TH5
F: 88,99
U: 51,795

B: Betonwerkstein vorh.
W: Anstrich
D:  D 3.2 0,6x1,2

Aufzugsschacht
431_00_061
F: 14,71
U: 15,59
LH: 2,75
B: -
W: -
D: -

Treppenhaus 4
431_00_TH4
F: 40,79
U: 31,26
B: Betonwerkstein vorh.
W: Anstrich
D: Anstrich

Sibel
431_00_041
F: 6,19
U: 9,975

LH: 3,295

B: staubb. Anstrich
W: Q3
D: -

BMZ
431_00_042
F: 3,60
U: 7,745

LH: 3,295

B: staubb. Anstrich
W: Q3
D: -

Betriebstech.
431_00_044
F: 12,70
U: 17,57
LH: 3,295

B: staubb. Anstrich
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D: -

Lager Reinigung
431_00_049
F: 19,46
U: 19,88
LH: 3,00
B: L1 Linoleum slate grey
W: Fliesen 2,35m, KZ Putz Q3
D: D 3.1 62,5

Geräteraum
431_00_051
F: 32,43
U: 23,985

LH: 3,00
B: A1 staubb. Anstrich
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D: D 3.1 62,5

Aufenthalt Reinigung
431_00_052
F: 26,64
U: 29,76
LH: 3,00
B: L1 Linoleum slate grey
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D: D 3.1 62,5

Umkleide Reinigung
431_00_053
F: 9,08
U: 12,06
LH: 2,75
B: L1 Linoleum slate grey
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D: D 3.1 62,5

WC R
431_00_054
F: 4,56
U: 8,645

LH: 2,75
B: F1 Fliese 30x30
W: Fliesen 2,35m, KZ Putz Q3
D: D 3.1 62,5

Treppenhaus 1
431_00_TH1
F: 61,10
U: 50,735

B: B0.2, R9
W: Anstrich
D: Anstrich

Regieraum
431_00_027
F: 9,45
U: 13,47
LH: 2,50
B: L0 Linoleum slate grey
W: Wandfarbe
D:
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Stahlbau, Rohbau Eingang, Durchbrüche, Trockenbau c 01.09.2023 Br, Bs

Plan erstellt - Pz, Dn, Sr24.01.2022
Anpassung gemäß aktueller Planung a 30.09.2022 Br, Sr
Ergänzung Stahlbau, Rohbau, Dusche HM b 06.03.2023 Br, Sr

Import Durchbrüche HLSK u.  ELT, UZ Bestand d 12.10.2023 Br, Bs
Anpassung UZ Bestand e 25.10.2023 Br, Bs
Anpassung Decke, Änderung Türen f 15.01.2024 Br, Bs
Import HLSK u. ELT g 28.02.2024 Br, Bs

g
Br, Bs
28.02.2024 g
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