Alle Male sind an der Baustelle vom

ausfuhrenden Unternehmer verantwortlich zu prafen.
Unklarheiten und Differenzen sind der Bauleitung
sofort zu melden.

nm - Bestand Abbruch Neubau Tragend
HAUPTGEBAUDE ERWEITERUNG o
U U U 77/ stahibeton '] BetonfEstrich Nicht

Mauerwerk tragend

Porenbeton @ GK-Wand Dammung hart

Elektro

Z Holz Naturstein Dammung weich
PV-Anlage
OK  Oberkante FF  FertigfuBboden - Hinweis: Anderung zum
UK  Unterkante RF  RohfuBboden vorherigen ndex
© ® ® © HK  Hinterkante RD  Rohdecke Hinwels: in Kidrung
| | | I I VK  Vorderkante AD  abgehangte Decke '
| | [ | | LH  Lichte Hohe UZ  Unterzug - Liiftun
BD  Bodendurchbruch (L/B) Uz  Uberzug g
| | | | DD Deckendurchbruch (L/B) FBH Bristungshohe fertig Sanits
| | | | WD  Wanddurchbruch (B/H) RBH Briistungshéhe roh - anitar
WS  Wandschlitz (B/T) DV  Deckenversprung -

Info: Alle OffnungsmaRe gelten ab OK FertigfuRboden

| | Brandschutz
| | fh — — — feuerhemmend ZUlUﬂOffnUng
® ® © ® ®© © © @ @ © ® ® . hfh hochfeuerhemmend :
| fb feuerbestandig RWA-Offnung
BW Brandwand bzw. Bauart Brandwand Rauchabzug
u ZU
nb nichtbrennbare Baustoffe
Differenzierungsraum Pum! Serverraum Flur se SChWerentﬂammbare BaUStOffe NA Notausgang
431_04_443 431104_453 431_04_454 431_04_460 ne normalentflammbare Baustoffe
B: L1.0 Linoleum slate gre B: Fliesen 30x30 B: Rohboden B: B1.1,R10+L1.0
\[/)v_: Putz Kz[:,;s:megj \II)\I: Fliesen 2,35m, KZDP:ISZ rcsﬁ I[IJI/-: Putz KZ 1[.)5;;1 rc::; \év Putz 523_12,5;21?2 dT dicht schlieRende Tir
F: 20,54 m F: 241 m? F: 9,39 m? F 109,05 m? rdT rauchdichte Tur, selbstschlieRend
U: 20,67 U 6,38 U: 13,15° u: 97,55°m "’ )
L i = T o e o 375 m i fhT feuerhemmende Tir, selbstschlieBend
fh-rdT feuerhemmende Tur, rauchdicht und selbstschliefiend
C:} Hinweis: Anderung C:} Hinweis: in Klarung C:} Hinweis: Achtung / unklar
Rasterdecke OWA Sauerkrautplatten
Typ: S3 (625 x 625mm) Typ: Troldtekt (1200 x 600 mm)
291475 S I
6.95 +284 220 + 9v 9.26 3 g 9.32°
7.49 203 30 2,09 3 2,09 3 2,09 3Bestand Steueru@9 3 g IC E 2,09 38° 2,09 3l 2,09 [ |
Jalougd T KNX einbinden.| 2,15 N 2,15 M 2,15 M pélousie in KNX @rféinden. % 't-t 2,15 2,15 2,15
o m
o
ol £° <« Elektrotechnik
N = Ausschalter mit / ohne
o =0k ! 9/\ C{\ Orientierungslicht N 1-fach Steckdose
o — (! | — Aot )
t T Taster mit Orientierungslicht L‘}l 2-fach Steckdose
o _ul J 2wl 00 2,09/2,15/1,00 2,09/2,45H,00 — — . SN __ 2,00/2,15/4,00 . — . R — —- 2,00/2,45/4,00 - SN . 2,00/2,45/4,00 . — — . NN . —200/2,1544,00- . — - 2,09/2,45/4,00 %:7%7 1541,00 a 1 i i i
T ge O N | —Trm 0 — — | : @‘9 Dimmerschalter mit Tastfunktion %16A CEE-Steckdose z.B. 16A
@ she : = T N ) . P g = x | e D — Jalousieschalter bll Steckdose schaltbar,
NeER: 1 T . ) | El e H | = . T z.B. 1-fach Steckdose
= [ ] q = 5
gle g ‘; ] & oS AN ! C{(BW cfioov Festanschluss 230V / 400V LIT‘-' Antennensteckdose
H,/@ r r e :2? 5 4 iJ 1040 175 |, | Prasenzmelder (LochmaR 68 @ mm) @ Antrieb z.B Sonnenschutz
gg il T i i 7] | T~ -
o ez = N TS - I < | | > 4N I I %« . 1 . BA I: Unterverteilung E-Anschluss 230 / 400V
L 58 % a A ) ) E B 5 3 i . . . ELA-Lautspr. Einbau LochmaR175 mm @
:s ! aperoie OWA eho' T b mrra I Unterrichisradm AV ZEY L1 udterrisroun : |8 . e Potenzialausgleichsschiene @ [ﬂ Anbau 257x192x80 mm
2 i . S - — =84 = = tt #B 10441 A .
3 2 |IB Untertightsrgum B| L1.0 Ljnoleun] slate grey. il AL Bl L1.0 linoleurh slate dre N N e u ba u E rWe Ite ru n CEE-Mit Deckel
g2 E“, §| 431.p —‘?44 fferefidieyungsraum : PutzIKZ4 1,5cm|Q3 Edn 2, 2 D : Putz KZ 1,5cm| Q. g ! -s“ |
BN g E B: £1.0 Linofeum sf3te gre e 4811 04 |4 1 D D 3.1 625 il \ f o D 3162, 5 \ . KNX-Tastsensor 1fach 5 KNX-Tastsensor 2fach
ﬁ 8 W Putz KZ 1,5cm Q3 o |, £ 58,5 m, 2 N | H 5434 m g
i E De 10:‘7 > b LiLa = : a g 32.64 il 13 KNX-Tastsensor 3fach 4 KNX-Tastsensor 4fach
i : 01m - it Lh: 3,109m I - L) h: 3,10im - - "
o T . u: 3p,67 Z| 4 G = - s .
=T TH: i iy 9 2 : NS =) 3 Kommunikationtechnik
1 A [ T T . = % =y | o ~ ST T Datensteckdose 1xRJ45 / 2xRJ45
Z ¢ =[5 . . oo
: p SIEa 4 E | ! ukap 131 LH)))) Datendose fiir Wlan I_rI Stadtnetz
o 3 I 5 NN N HDMI = S S Datensteckdose 1xRJ45 / 2xRJ45 |
oo g g é@ Zn é KAD #3107 S e P T HDMI-AnschluBbuchse Schiilernetz AD g1 fﬁ,l&BJ:@Dppgel@ﬁm,,‘
S IS — & 8 8 & = T : :
HE 8 g . = +=)))) | patendose fiir Wian (Lochmat 68 @ mm) L L Datensteckdose 1xRJ45 / 2xRJ45
I | T | Wails | I ;
i | 2 L i ’ ~
] g N 2|4 O : \ Lichtruf-Anlage ﬁ 7 3x Steckdosen
g | | | i | [ ]
S S AR~~~ - < = IR - - - = o g S 4 (@] Abstelltaster [O] Ruftaster ® & HDMK-Anschiussdose
& 1| & 1 HER 1 | 1 - -
3 00 i ] o e | i UK AD £2,7" 1 o | Elektronikmodul mit
Sdag cHl RS e g @ing s e ol LE ® = e |- OF v | zugtaster A Zimmersignalleuchte
E E g / : 52 7 iﬁ : .@ : % ib ;YP Troldtekt (1200|x 600 mnu_‘ ™. ‘F QFTJ:”“‘Q : i iﬁ Z o ) g gg : I B I ht BrUStunQSkanal 70x130
oo m 3 3 » ol | \ 2 15
a8 52 SN [ 0 P — N g — & Z — — o ~ 413 = — [z — — MES i eleuchiung
AN il | el i 3 obeal = A E E = e Z - 5[Es Ilai @ LT1.1: LED Einbauleuchte ———— | LT1.4 Tafelanbauleuchte 1240x90x33 mm
H © ES f& ® ! i< ﬁ\ ® 3 £ ® e & ® Ee ! Flur/WC/Lerninseln (LochmaR 280 mm @) - E .
: i | = | e ; N - I TT1.2: Anbauleuchte LED 420 mm @ — : @ [ Schilisselschalter Alarm
P 1obt Piatis === ! Hit | ~ 213 R I\, - LT 1.5: FR-Anbauleuchte 1272x95x111 5
9 & x O Ea 3 /M ~ L E,,,, : 74 50 SCETS s2 | 4 ! — Treppenhuser und Aufzug (nur Kabel f. spatere Inst.)
2 ® b o b4 puontiy IRUBEZTi=1 == O O g 5 . ,? LT 4.1: Wandleuchte LED 290 mm &
etrlebstech E //"" ] i| [+ 1,67° 23 = 1315 s | 1 1 845 ’ / | o l:’ LT1.3: Rasterleuchte LED, 620 x 620 x 30 Decken/Wand Anbauleuchte Schalter Tafelbeleuchtung
431 04_452 g = 4 S . o i Jalousienschalter
B: Rohboden g{{/g . T ﬁﬂ o] BT O @ | ol | | | | | | Sicherheitsbeleuchtung k
W: Putz KZ 1,5cm Q3 - - . . _04_ 1 2137 Rondecke T Serverrgum 2 . - LT1.1:LED-Sicherheitsleuchte LT1.7:LED-Rettungszeichenleuchte i
D: D 3.5 roh S8 s g k ik o L N — I H 4 [Zaar i ® ] : L ! - I | | | | | | | | @ symmetrische Optik (LochmaR 68 mm @) TmT einseitig (Leuchtenauslass) H i 2x Steckdosen
F: 2,66 m? 2 ﬁ 2 Rondecke | | @ LT1.2:LED-Sicherheitsleuchte m m LT1.8:LED-Rettungszeichenleuchte
U: 6,78 m § — 5 @ g? 200 Dptenverteiter 3 '1235 — - Hii | | | | | | | | asymmetrische Optik (LochmaR 68 mm & e — E— PL / PR einseitig (Leuchtenauslass) ‘E st
LH: 3.29°m za o8 T3 + o } it 5Ix LT1.3:LED-Sicherheitsleuchte =0 LT1.7:LED-Rettungszeichenleuchte s =1 2x RJ45 Doppeldosen
L ¥ ey B S ‘;\0 + 3 UK AD j3.10° ﬁ i . | | | | | | | | @ 5 Lux (LochmaR 68 mm @ ) [_g PL / PR beidseitig (Leuchtenauslass)
WC D e X & 39 o A — 1 | e - § N A LT1.4:LED-Sicherheitsleuchte . . :
A hach 43104455 ] F | m ] g ug!rc 2,77 ® T | - B[ | X symmetrische Optik (Anbau) ‘ ¢ ‘ LT1.8:LED-Sicherheitsleuchte IP65
431_04_459 B: Fli 30x30 s | i . =2 @ 2| Aufzugsschacht e Sas 4| NI =k @ TYP:|S3 (629 x 625mnp il LT1.5:LED-Sicherheitsleuchte ) .
B W Fliesen 2135m1|§sze;mzxm ) 'g it I gl° o #31_04_459 " | = | (52 ‘Qg’%% wc, \/ z 1] - ! | | | | | | | | @ asymmetrische Optik (Anbau) x LT1.9:Umschaltwsiche .
W 5. 53is2s e L 8 §@§ Zn m,@ L | cRimaivasll JEn S, AP £ |4 3@ | ® | Sy LT1.6:LED-Sicherheitsleuchte Detail BR Kanal Klassen
D: D35ron F: 874 m? R 2t 2|l fs = | ! 2 | ITTNEF T @< L2 < I | | | | | | 5 Lux (Anbau )
F: 1425m? U 1546 m xe g {% il . A @f: @) R ‘
: , : § 23 < S B e tg] - |
U: 1539 m LH: 2,75m g i Ubthrri i N 1 1 = P Uk Apzes ® — [ZF il | | | | | | | Brandmeldeanlage . . i i i
§ i fle terrichtsraum ! — =y =t N Multisensormelder optisch-thermisch optisch / akustischer Alarmgeber
qd 43(_04 445 - ety ——— v i L L . | | | | | | | (LochmaR 68 mm @) (LochmaR 68 mm @)
o - ET.UpirofewSiate prey N —nfes SISNINT e \y— | Multisensormelder (optisch-thermisch), ﬂ :
8o : \E,. .( [;;1 ;; @ ik 8|8 i }JK;Q /z‘ao 1775 17| | % S i | mit akust. Alarm. (Lochmall_68mm @) optischer Alarmgeber (Lochmaf} 68 mm @)
= i 162, — | + S SIS i —— — il Thermo-Differential Melder
O £y :?| [ gz,g m2 ® l : : Flusq/g\:f:;&. i : & LS /II' — ' | | | | | | | - (Lochmat 68 mm @ ) @ Druckknopfmelder
oo HIN : 56m Eo _04_ ] e -~ - -
o £ b U 340Pm —EE | H—1 [B:—tHo Jeumrsate grey T ! : /F—’g Gis@ RN W —— | III' m E— z KZ[: g:me? 1 | | | | | | | FSE Freischaltelement Feuerwehr-Info- und Bediensystem
ﬁ F S — FRR W: 2.0c Autz, |Q3, Kalk-Zement ] ///-%,g : Knauf/Cleneo Classic Platte, a, = 0,7 Il /{ — J o o 3 | | E hrschiiisseldenot Multisensormelder (optisch-thermisch)
i ; S Lo 3 118 | € | ) . i FSD euerwehrschlisseldepol ]
i — il 1D, Qg2 p-6x1.2 |(R) )}, 2 (%) i1 | e 252 il | | | | | | Zwischendecke
i gl F: 20,68 [ 356 .52 m i
4 ’ ﬁ Bee ot E!I(IIED - — Hrom ik | i g N]{ 107 ) | " | T&F Blitz Melder Brandmelder fiir Schutztiir
» 1 . I s ke o e i s, T i | | | | | | .
RE == 3 N i S AR Bauseits
C 1 g l ] Smut latter] . E I B @% N7 } Illl I' 5 i A C |
A _ . — == =T ot — == '_§_'__':‘gr b — IR mem/T\—-AJ I/-/I ‘I ®— — = e == oy — = — == = — [ {——-—- | | | PXﬂ |Revisionséﬁnung600x600mm | |
8 = g iy Sl N | gt (/| Hk
&8 B & & i gleldy i il 7 ] I |
She g e — i) '@ 1) i 0o ] ! I | | " | | - Brandschutz
2| g E iF ; C <[ ! Il V e[ T 2|
[ - + UK AR UKAD +2,30 7/ 2 | | | |
' N T g gy i I | Brandschutzabkofferun
.. 2 o - 2=y | | Umbau Forum | | | g
i - [RS-Ta | | AN [ IR S fm —FeHil l
4 = e == ~ : 9 | | N | |
T 8 i i | f 3 H
= g3 I Treppenhaus 5 o0 —
UKAD +2, §§ - \ 431_04_THS 1 290 ! °$§ | : | | | | | | |
I . ; ! iLa 2, 4
3| i s P oyt R LU o /1188 S E |
- f =} - ] 5/\/\ A
s i ® ‘(\ p \ ?zg‘ : D S Anstrich ON AN wt\éﬁ | § | | | | | | _|
Q > ] g |2 41,40 m? .
TH5 5o h K AD 43 8p° 5
3 . B | g LH: ?312[: R lI\‘ l : | | | | | |
2o 5 + I M Instaliationen-Aufputz = 1) bk 10 |
3 . T & - putz- | =iy | | | | | | |
S| - =i = |
Sanierun g wodp S| : I | | | | | | | I import HLSK u. ELT g | 2802204 | BrBs
g 3 & LI\ ! " .
au t ebau de o %-E ® I ;/ - ® ® He ® ® ey o I E | | | | | | | Anpassung Decke, Anderung Tiiren f 15.01.2024 Br, Bs
25 g LAY o2 R
I I p g z k : okap sz / /il T ., — % ! \\Eg ) | 1 | Anpassung UZ Bestand e 25.10.2023 Br, Bs
=g A @ | ol " @ 2
3 < NV g Y, i
: ! R ik . 5 | | | | | | I Import Durchbriiche HLSK u. ELT, UZ Bestand d 12102023 | Br,Bs
£ : ® | |
o I I - NI O Y b shas | 1 1 R
BE e . : ; 4 | | | | | I Stahlbau, Durchbriiche Rohbau, Trockenbau c 01.09.2023 | Br,Bs
T po — - - i i 357 | R i S ) (EEES it | | | | | | _| Erganzung Stahlbau, Rohbau, Dusche HM b 06.03.2023 Br, Sr
g = ghnzer Platie % i i of 1,50 39 76! AN T f‘& Fom st . il
z = - UKAD +2,65 i 38 I I 2E \ S | i |
2g || [k = 1 I 5 ! 1 eE ! ! SN\ 77 | I | | | | | | Plan erstellt a 30.09.2022 Sr
oo 5 E 10° JUKADR. i i S(ED--~ \ | [ 3 1 R i
DA _ _ _ _ . _. - — el . | _ = A I G e R @& = Q.4 _ _ Q. —omamgan Q-8 1) ST | || |k L._._A | ANDERUNGEN / ERGANZUNGEN INDEX | DATUM VERANLASSER
H X everbestind] . |
§g E 'A :: ”lé : greAD s L‘I&/L:’\‘ Bekleidung anInl-sm I ?\1: i 411 | ;FI | | | | | |
1] i i | i u.-UZ feuerbpstandig | : T as— B [l | FRElGABE
- = i Bt | ____ e = |l I I I I I I DATUM DATUM
- % ' Hi IITERL S S - BT Y = | UKDk 10 w A ~ |
o e = ¥ L | =T | | | | | | HEIZUNG BAUPHYSIK
§ | W I J H L | . Typ: S3 (623 x 625mn) : | —
Tk : R e e ‘ | | | | | | | LUFTUNG FASSADE
glo 51 |e 4 - RO Vi Tast_os_ase = AE 431.104_450 ot m
T é 3 it} 2 ® I A Ll B: L1.4 Linoleum chart I S | B'_L -0 Linojeum sigte gre el | KALTE STAT'K
Bl i Iqlwl‘ L U Putz KZ 1,5cm(§ 1 N W: | Pulz RZ T,pom Q4 | &l | | | | | |
. il eEoNEem PNt i |l D3 &% N e || D $.1 622 2l | KLIMA FORDERTECHNIK
= SR 3 12 [ 75,32 02 iz : ik i
4.4 45 044 M . HHTr— 3l o i E X = 2 | | | | | | - SANITAR RAUMPLANUNG
We H L o —h B: L1.0 Lirjoleum glate grey a L 2 l{ s = 2,75 %,81 - . - . m 0 | | | | | | |
wou Hole g b el Uf e i o8 - (€] |2 i I STARKSTROM PLANUNG
B: Fliesen 30x30 el |8 R s E i mit tgehung und Da 4 = I
W: Fliesen 2,35m,|;sze;utzxos alo | 3 LFJ 6245‘11 . - 3 £ ] 28 J ! 2 : gz  TviKnaufCleneyia Pt 0,207 /@‘ ::] I 4 B | | | | | l SCHWACHSTROM BAULEITUNG
D: D3.1625 SR s g H 3105H i “7 S \ s 58 3 N Q:D M | Zm A® il |
T 1| KR e & =M .. _ < | | | | | | _
EH 1;:2 P — L7 431 458 - ‘ BF e T2 U0 1,383KAD #2.30 =55 H RIB >~ | i | | | | | | |
: oM g oA p@:T T gl 625% 5}»)(5 il B 5 it
Typ: 53 (625 x 625mn| . < 3 ~ AL & 55§ 42, H
- - | i ¢ g : @i N - € - 1-Hr H C BAUVORHABEN ZEICHNUNGSBEZEICHNUNG ZEICHNUNGSNUMMER
ur 2 2 1= B - 8 | [t
431_04_461 431_04_457 i | | - 5 g i . . . “ .
5 CoLnomm s grey|  [B 5| [ ® 2 || hj Sanierung und Erweiterung Deckenspiegel 4. 0G Hauptgebaude 431 Ausfiihrung A 04 HGB 100 g
W Putz KZ 1,5cm Q3 W: Fliesen 2,35m, KZ Putz Q3 oo gt = Rohdecke_ 484 = ;1 d ! | - = === = =
b: D3.20,6x1.2 D: D 3.5 ron e gl & E = ] — Q H a S B F R > ka0 +2.8F LORE — ! = e I
F: 119,45 m? F: 7,63 m £ 3 T T 2 o ——= 7 2 ! ) o : R
2 s L&am il N | [= e TR * il =10 5 | ANTRAGSTELLER UND BAUHERR PROJEKT-NR:
T 375 m th 275 m i / o~ B Ciecias i i 0 A P 538 =g Gl 43 1
E S \ N : 1 "
= 4. e = aserplonie - -2 bt i 16
rockenstelgleitun T r 4 [ar¢ 00 24 FTS i 7z [ia — i
B Trockenstefgleitung h P I 4 L BE2he179 < . &2 Ha < oo 275 | o L LT m
A _ | N ] N R ) A __/: ....... — . L = B_E ) L— —- . — % . L— . . ._§.§ __108° —— g «@ 3 UKIAD 275 ¥ UKAD 3 ::_____ - = T UBERSICHT
] - g i L - Ig | 2 5
o 2 =R 2< 7% e il Ayt 24 ° 5 [V = ‘
&4 3 gle M ® o ﬁ: — _\l% N 431 ohasi | @J \("v @JWS @ _ e Z _ 2, l]_ % | E T % I [
e ! S & g é ig i 2 i ® P - &l Sguerkraulplaltenw 8’ ® jﬁ,\ ® g @ __i__ EI - | ff. I - \‘j
o X NN 2 e == ; Ty Trolipy (1208 X600 ) O o055 [l -H 4 : 722 : i | \,N
i I - uzzce > L tH 21 J b I 3 FB FC FD FE FF FG FH
g i IRe g ug;_u'fputr- b I —— . = — L. N < NS N T ‘i i 17 |
I | L3, ) /2 { UK AD 2,7 ¢ Z(D Iv!_T_ /\ g: I - I :I l------- -.-l
ﬁ'/ﬁ ~ Uk AD 3,1 V - o éz_:' | !
% # ! % <k i _ — | UNTERSCHRIFT ] | Erweiterung
e ) | e
N 3 » X =E | BE A : ENTWURFSVERFASSER I T 1y
%5 3 i E Hi
o .2 N -1 S A . N N R I I 1A R RN N [ | i R@ 14 : | I . I
. & L_di awa ~Hl 18 Hauptgebaude 5
= @ @ i 9 Typ: S3 (62§ x 625mn) ' I I el )
_ Unferrichtsraum = _ - = ) Unterrichtsraum - T ATGFIICRESTAUM il | Erweiterung
" 431_04_447 . N 2301_04_448 S 431_04_449 i I
7.66° ) 1785 B:L1.0 Linoleum|slate gfey 8 2 B:|L1.0 Liholeum|slate gfe & g | B: L1,0 Linolpum slate grey. ‘
3 W utz KZ|1.5cm Qa 3 )‘ deecdild B W ButsKZ}5 ZE__ h | W: [2.0a Piz/ Q3 il I I
1D D3.16p5:| N B = N b31605 = 5 D: D 31625 |
W Fi 64,25|m? M = l W N E% ORIl (=P L) i = 453 ? j | |
U 32,50 W —k = B 37.26 u: 33,37 m it
L 3105m 1| (L) B g G (i 3105 Iy : Lh: 3[10°m | |1 | v/
: hous 4 »Qﬁ’ Iy 4 z S . 3 N R 19 1 I (
R 431_04_TH4 z| . g f
~ B: Betonwerkstein vorh. & 1Ll ukad +a.1pe L] Ll UKIAD +3,10 L) I : | O BA Verbln(l.mgstrakt !
W: Anstrich % . iI L] L = = |
D D3R Arstioh Ef e s peea I : . ,
== = = orthalle/ Umkleiden SALHERR
E— B i b e ! 4in ImmobilienService der Stadt Milheim an der Ruh
= > z N i NI . [ 1 j A Hii
O i R Sl - —— 1 i =yill mmobilienService der Stadt Miilheim an der Ruhr
2] [EPXEERTRN . E 20929500 N 2097215000 — \ 20927000 —\20925000 P Y TR _\ 20qn0 _ RN 209215000 RN 209205000 ] 20 T h ' h R th
Riffstoreanlage —C—I)_U Raffstoreanlage Raffstoreanlage UJRTF niage U %’i&)reuanlage Raffstoreanlage U‘&@mm U Raffstoreanlage Raffstoreanlage . . eC n ISC eS a aus
[2¥%) m Strk. 33
154 172 N 530 155, 48 1,65 433 ,2b°, \§09 43by mi 209 J3h, 2,09 N I‘S‘ék'a“ 2,09 N LO 2%59 L0, 209 (2, 2,00 ;2b, SS 2,00 138, 2,09 nICht BeStandtelI deS Bauantra S HanS-BoeCkler-PlatZ 5
301 2% Bestand _Steugrﬁng ) N 21 21 ansvandgteuemng _ 2gk 33 25:5 21 Bestand é:fe,ung 218 218
oas Jalousie in KNX einbinden. O Jalousie in KNX einbinden. % -E 20k Jalousie in KNX einbinden. L] '
A m
45468 Mulheim an der Ruhr
=
. GENERALPLANER INGENIEUR
-n P "
Hutténes emo Architekten
Reichsprasidentenstrae 21 - 25  Tel.: (0208) 96009-0
45470 Milheim an der Ruhr Fax: (0208) 96009-99
PLANUNGSPHASE

® ® o & ® ® ® ® o J : L M Ausfiuhrungsplanung

BAUVORHABEN Sanierung und Erweiterung
Otto-Pankok-Schule
Von-Bock-Str. 81
45468 Milheim an der Ruhr

BAUTEIL
Hauptgebaude
ZEICHNUNG VASSTAB
Deckenspiegel 4. 0G Hauptgebaude 1:100
GEZEICHNET PLANSTAND BLATT - GR. ZEICHNUNGSNUMMER
DATUM 0,84 x1,00

431_Ausfiihrung_A_04_HGB_1-100_g

NAME
DATEI 15132_2023-10-06_LP5 - HGB I S PROJEKT-NR: INDEX

ALLE MASSE SIND VERANTWORTLICH ZU PRUFEN,
UNSTIMMIGKEITEN DER PLANUNG SIND DER M 43 1 g

BAULEITUNG BEKANNTZUGEBEN

ImmobilienService

Stadt Milheim an der Ruhr - Der Oberbirgermeister TEL. (0208) 455-2300
W Hans-Bdckler-Platz 5, 45468 Miilheim an der Ruhr FAX (0208) 455-582300




	431_Ausführung_A_04_HGB_1-100_g Deckenspiegel 4. OG Hauptgebäude

