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Sanierung Sporthalle Saarn
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#Höhe

Lehnerstraße 67 in 45481 Mülheim an der Ruhr

1.400 mm x 900 mm

Projekt

Saarn (053094) /
031 / 1325
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Stadt Mülheim an der Ruhr -
ImmobilienService

Hans-Böckler-Platz 5
45468 Mülheim an der Ruhr

An- und Umbau der bestehenden 3-fach Sporthalle
im Schulzentrum Saarn
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9 STG x 15 cm x 29 cm
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Fenster-001
RB 1,50x1,00
BRH 1,01
F ---

Fenster-001
RB 1,48x1,00
BRH 1,01
F ---

Fenster-001
RB 1,125x1,00
BRH 1,01
F ---
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Statik-Pos.
101.N1 | Rähm umlaufend
0,300 x 0,240

Statik-Pos.
101.N1 | Rähm umlaufend
0,300 x 0,240

Statik-Pos.
105 | Stütze
MSH80X40X4.0

Statik-Pos.
E03 | KS-Flachsturz
2 mal
0,125 x 0,115

Statik-Pos.
E03 | KS-Flachsturz
2 mal
0,125 x 0,115

Statik-Pos.
E04 | Stb.-Sturz
0,400 x 0,175

Statik-Pos.
E02 | KS 12 1,8

Statik-Pos.
E01 | KS 12 1,8

Statik-Pos.
110 | HEA 120
0,114 x 0,120

Statik-Pos.
E02 | KS 12 1,8
3,300 x 0,175

Statik-Pos.
E02 | KS 12 1,8
3,300 x 0,175

Batterie-Schrank

Zaun geplant - h = 2,00 m Zaun geplant - h = 2,00 m
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Hallenwart

RN013
±0,00

NGF: 10,37 m2

RU: 12,9365 m
LRH: 2,700 m

Lager

RN014
±0,00

NGF: 4,41 m2

RU: 9,5785 m
LRH: 2,700 m

Geräteraum

RN023
±0,00

NGF: 82,53 m2

RU: 48,1065 m
LRH: 2,925 m

Elektro / Batterie

RN032
±0,00

NGF: 12,37 m2

RU: 14,589 m
LRH: 3,120 m

Regie / Sanitätsraum

RN034
±0,00

NGF: 16,45 m2

RU: 16,492 m
LRH: 2,700 m

Lager

RN038
±0,00

NGF: 7,64 m2

RU: 11,3265 m
LRH: 2,500 m

SAA-Raum

RN039
±0,00

NGF: 3,18 m2

RU: 7,693 m
LRH: 2,500 m

Geräteraum

RN041
±0,00

NGF: 40,97 m2

RU: 27,842 m
LRH: 2,925 m

Lager Sportgeräte

RN009
±0,00

NGF: 38,90 m2

RU: 26,0575 m
LRH: 4,510 m

Flur

RN008
±0,00

NGF: 7,96 m2

RU: 13,390 m
LRH: 2,700 m

Sporthalle

RN001
±0,00
-0,15

NGF: 1.193,15 m2

RU: 142,6585 m
LRH: 7,110 m

Flur

RN002
+1,585

NGF: 20,78 m2

RU: 26,033 m
LRH: 2,700 m

Beh. WC

RN005
+1,585

NGF: 4,71 m2

RU: 9,003 m
LRH: 2,700 m

WC H

RN004
+1,585

NGF: 7,36 m2

RU: 13,771 m
LRH: 2,700 m

WC D

RN003
+1,585

NGF: 8,94 m2

RU: 15,575 m
LRH: 2,700 m

Foyer

RN006
+1,585

NGF: 68,53 m2

RU: 38,011 m
LRH: 2,700 m

zbV / 3. Leherumkleide

RN049
±0,00
-0,22

NGF: 11,76 m2

RU: 13,841 m
LRH: 2,700 m

Flur

RN051
±0,00
-0,22

zbV / 3. Lehrer-WC

RN050
±0,00
-0,22

NGF: 10,46 m2

RU: 13,391 m
LRH: 2,700 m

SW-GL-DN 110

Kraso Bodenablauf
KG 2000

SW-GL-DN 110

Kraso Bodenablauf
KG 2000

3x WD KB Dimensions-

und Höhenangaben

gemäß Ausführungplan TGA

2x WD KB Dimensions- und

Höhenangaben gemäß

Ausführungplan TGA

3x WD KB Dimensions-

und Höhenangaben

gemäß Ausführungplan TGA

Abkofferung

Vorrüstung für Kalt- und

Warmwasseranschluss

BS  25/25 bis UKBP + Gefälle

bzw. bis Anschluss an Grundleitung
OK= OKRB

BS  25/25 bis UKBP + Gefälle

bzw. bis Anschluss an Grundleitung
OK= OKRB

BS  25/25 bis UKBP + Gefälle

bzw. bis Anschluss an Grundleitung
OK= OKRB

2x WD KB Dimensions-

und Höhenangaben

gemäß Ausführungplan

BS  25/25 bis UKBP + Gefälle

bzw. bis Anschluss an Grundleitung
OK= OKRB

WD Kernbohrung Ø 40
OK= 75 cm v. OKFB

3x WD KB Dimensions-

und Höhenangaben

gemäß Ausführungplan TGA

2x WD KB Dimensions-

und Höhenangaben

gemäß Ausführungplan TGA

3x WD KB Dimensions-

und Höhenangaben

gemäß Ausführungplan

2x WD KB Dimensions-

und Höhenangaben

gemäß Ausführungplan
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Statik-Pos.
110 | HEA 120
0,114 x 0,120

1,2 m i. L.

1,2 m i. L.

VK Teleskoptribüne,
eingefahren

VK Teleskoptribüne,
eingefahren

VK Teleskoptribüne,
ausgefahren

VK Teleskoptribüne,
ausgefahren
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Grundlage dieser Zeichnungen sind Bauzeichnungen des Bestands. Es hat kein
örtliches Aufmaß stattgefunden. Fehlende Maße wurden interpoliert. Vor
baulichen Ausführungen sind alle Maße in Eigenverantwortung durch die
Unternehmer zu prüfen. Eventuelle Abweichungen sind unverzüglich der
Bauüberwachung / der Bauherrschaft mitzuteilen!

Grundleitungen:
Die dargestellten Grundleitungen wurden einer Planunterlage des Bestands
übernommen. Die Inhalte wurden durch Skalieren auf die Planung angepasst.
Eine örtliche Prüfung / Aufmaß der Situation hat nicht stattgefunden!

bf 30.01.2025  Eintragung Vorabzug Dachaufsicht Lüftungsgerät TGA

be 23.01.2025  Fortschrift

bd 10.01.2025  Anpassungen gem. Statik Nachtrag 01

bc 09.01.2025  Eintragung RLT-Geräte Skizze, gemäß Angaben TGA-Planung

bb 17.12.2024  Vorab Arbeitsstand AP ausschreibungsreife erste VEs

ba 19.11.2024  Vorabzug Raumbuch Bestand Abbruch

az 30.09.2024  Freianlagen Varianten 1 und 2

ay 22.09.2024  Ergänzung Dachaufsicht

ax 08.07.2024  Bauantrag

aw 05.07.2024  Gleichzeichnung mit Brandschutzkonzept

av 16.06.2024  Kleine Anpassungen und Hinzufügen Bestuhlungsplan Innenraum

au 24.06.2024  Reduktion Waschtische, Entfall PuMi Foyer, ELT-Räume

at 28.05.2024  Eintragung Schluptüren Trennvorhänge

as 22.04.2024  Entfall Raum RN016; RN007 zu PuMi

ar 22.04.2024  Eintragung Grundleitungen Bestand, nachrichtlich

aq 15.04.2024  Tausch Sportgeräte-Außenlager und Technikraum

ap 15.04.2024  Änderung Nummerrierung Räume
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