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6% Steigung 

B B

OK FF
+6,82

OK FF
+7,18

OK Attika +5,70
= +71,45 ü. NHN

Wetterschutzgitter ca. 1,20x0,60m

Schülertisch 700x500

Schrank 1200x560x210
0 abschließbar

Regal 2100x5
60x900 6x3=18 Fäche

r
Regal 1760x5

60x900 5x3=15 Fäche
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sichtbare Begrenzung der Lerninsel am Boden
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Schacht für Lüftung Mensa/Foyer

Schacht für 
Lüftung Hauptgebäude

Schacht für 
Lüftung Hauptgebäude

5

431_02_255
WC D
15,28  m

2
 

431_02_TH5
Treppenhaus 5
41,40  
m2

 

431_02_TH4
Treppenhaus 4
35,76  
m2

 

431_02_242
Unterrichtsraum
64,43  
m2

 

431_02_243
Medienraum
14,48  
m2

 

431_02_244
Unterrichtsraum
64,43  
m2

 

431_02_245
Unterrichtsraum
64,04  
m2

 

431_02_262
Flur
99,53  
m2

 

431_02_TH1
Treppenhaus 1
44,56  
m2

 

431_02_252
Betriebstech.
2,66  
m2

 

431_02_260
Aufzugsschacht
14,25  
m2

 

431_02_257
Pumi
7,83  
m2

 

431_02_258
WC H
8,32  
m2

 

431_02_263
Flur
39,78  
m2

 

431_02_261
Flur
128,03  
m2

 

431_02_256
Lehrmittelraum
41,40  
m2

 

431_02_259
Lehrmittelraum
23,41  
m2

 

431_02_201
Unterrichtsraum
68,74  
m2

 

431_02_202
Unterrichtsraum
68,36  
m2

 

431_02_203
Diff.-Raum
23,99  
m2

 

431_02_204
Unterrichtsraum
68,86  
m2

 

431_02_205
ELT
5,34  
m2

 

431_02_206
Aufzugssch.
3,26  
m2

 

431_02_209
Biologie
78,89  
m2

 

431_02_210
Biologie
80,07  
m2

 

431_02_211
NR - Biologie
74,15  
m2

 

431_02_216
Unterrichtsraum
68,53  
m2

 

431_02_221
Flur
57,05  
m2

 

431_02_TH2
Treppenhaus 2
56,37  
m2

 

431_02_TH3
Treppenhaus 3
45,09  
m2

 

431_02_214
WC H
1,82  
m2

 

431_02_212
WC Vorraum
3,61  
m2

 

431_02_215
Lerninsel
28,60  
m2

 

431_02_254
Pumi
2,69  
m2

 

431_02_220
Flur
128,69  
m2

 

Vordach Sporthalle
57,01  
m2

 

Vordach Haupteingang
206,98  
m2

 

Verbindungsdach
97,14  
m2

 

431_02_207
Biologie
85,52  
m2

 

Dach Forum
492,02  
m2

 

431_02_241
Unterrichtsraum
64,27  
m2

 

431_02_249

63,64  
m2

 

431_02_251
Unterrichtsraum
64,29  
m2

 

BD BD BDBD BD

BD

BD

OTS mit 
Feststellfunktion

OTS mit 
Feststellfunktion

OTS mit 
Feststellfunktion

BD

BDBD

BD

DD DD DD

Vorsatzschale
h = 1,35

OTS mit 
Feststellfunktion
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Schülertisch1300x500Kuventisch C-Form

Schülertisch700x500

Schrank 1200x560x2100abschließbar

Schülertisch700x500

Schrank 1200x560x2100abschließbarSchrank 1200x560x2100abschließbar

Schrank 1200x560x2100abschließbar

Regal 2100x5
60x900 6x3=18 Fäche

r

Regal 2100x5
60x900 6x3=18 Fäche

r

Schülertisch700x500Schülertisch700x500

BD + DD

BD + DD

431_02_250
Unterrichtsraum
64,63  m

2
 

431_02_253
Lager NN
2,60  
m2

 

431_02_248
Unterrichtsraum
64,58  
m2

 

431_02_246
Unterrichtsraum
64,47  
m2

 

431_02_247
Unterrichtsraum
64,65  
m2

 

431_02_208
Lerninsel
35,22  
m2

 

431_02_218
WC H
16,49  
m2

 

431_02_219
WC D
12,96  
m2

 

431_02_217
Pumi
5,02  
m2

 

431_02_213
WC D
1,82  
m2

 

Unterrichtsraum
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 rdT 
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 dT  dT  dT 
 dT 

 dT  dT  dT 
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 rdT 

 rdT 

 fh 

SB

SB

SB

SB

SB

BM

BM

BM

 dT  dT 

 dT 

 dT 

 dT  dT 

 dT  dT  dT 

 RST 

 ca. 32,1 m 

 ca. 24,3 m 

15 Stg.
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Dach Sporthalle/
Umkleiden

nicht Bestandteil des Bauantrags

Wartungstreppe

C

H''F''

11'

12'

15

16

17

18

19

20

Lüftungsanlage 2 - Forum
Höhe: 2,50m
13.600 m3

 /h 
Gewicht: 5.800 Kg

Lüftungsanlage Sporthalle

Lernlandschaft
ca. 430 m²

Lernlandschaft
ca. 560 m²

 ca
. 3

0,8
 m

 

 ca. 27,2 m  ca. 37,1 m 

 fh - 
 rdT 2,5 m feuerbeständig

2,5 m feuerbeständig
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H/B = 594 / 841 (0.50m²) Allplan 2019

BAUTEIL/EBENE/BEREICH

INHALT

DATUM GEZEICHNET GEPRÜFT

PROJEKT

MASSTAB GRÖSSE

BAUHERR

PROJEKT-NR. PLAN-NR. INDEX

DIESER BRANDSCHUTZPLAN
GILT NUR IN VERBINDUNG
MIT DEM TEXTTEIL DES
BRANDSCHUTZKONZEPTES !

-

Brandschutzkonzept

staatl.anerkannter Sachverständiger für die 
Prüfung des Brandschutzes

Unterschrift

DIN A1 PWa

2015-0648

Sanierung und Erweiterung
Otto-Pankok Gymnasium, Von-Bock-Str. 81

ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr
Hans-Böckler-Platz 5, 45468 Mülheim an der Ruhr

1 : 200

GEZ.DATUMINDEX ÄNDERUNGEN

-- BSK-Pläne erstellt PWa

F5

2.Obergeschoss

automatische Brandmelder flächendeckend 

Sicherheitsbeleuchtung im Rettungsweg

07.05.2020

07.05.2020
Fluchtweg
(Pfeile stellen NICHT die Fluchtwegbeschilderung dar !)

notwendige Treppe / Treppenraum

notwendiger Flur

RETTUNGSWEGE :

BRANDBEKÄMPFUNGS-, WARN- & SICHERHEITSEINRICHTUNGEN :

BM

SB

Schlauchanschlussventil, trocken

 fh - 
 rdT feuerhemmende Tür, rauchdicht- und selbstschliessend:

dichtschliessende Tür: dT 

feuerhemmende Tür, dicht- und selbstschliessend: fh 

rauchdichte Tür, selbstschliessend: rdT 

Bedienstelle Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung 

Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung  

BAUTEILE :
Brandwand: Bauteil feuerbeständig und
widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung
Bauteil feuerbeständig

Bauteil feuerhemmend

Lauflänge

nicht betrachtetDächer von Anbauten feuerbeständig
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