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3 Stk Stahlausgußbecken mit Schlammfang
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1431_05_556
Flur
109,94  m

2
 

431_05_548
Betriebstech.
2,66  
m2

 

431_05_547
Unterrichtsraum
64,30  
m2

 

431_05_542
NR - Kunst
31,19  
m2

 

431_05_543
NR - Kunst
31,19  
m2

 

431_05_544
Kunst
64,17  
m2

 

431_05_545
Kunst
63,29  
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431_05_TH5
Treppenhaus 5
41,45  
m2

 

431_05_TH6
Treppenhaus 6
9,81  
m2

 

Dachfläche Erweiterung über 3. OG

Dachfläche Erweiterung über 4. OG
680,67  
m2

 

Vordach Haupteingang
206,86  
m2

 

Dach Forum
494,52  
m2

 

Verbindungsdach
93,14  
m2

 

Dach Treppenhaus 4
36,34  
m2
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Aufzugsüberfahrt

Lüftungsanlage 4 - Erweiterung:
2.500m3

 /h

RLT-Gerät 1- Mensa/Foyer:
13.000 m3

 /h

Dachterrasse 5.OG
416,58  m

2
 

431_05_546
Multif.- Besprechungsraum
130,56  
m2

 

431_05_549
Pumi
2,44  
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431_05_541
Kunst
79,41  
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WC D
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WC H
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Treppenhaus 1
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 dT  dT 

 dT 
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 dT 
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 rdT 

 rdT 

 fh - 
 rdT 

 dT 

BM

BM

SB

SB

SB

 ca. 24,3 m 

Nutzungseinheit
ca. 130 m²

KJ

A1

Dach Sporthalle/
Umkleiden

nicht Bestandteil des Bauantrags

BDBD

11'

10'

12'

13

Lüftungsanlage 2 - Forum
Höhe: 2,50m
13.600 m3

 /h 
Gewicht: 5.800 Kg

Lüftungsanlage Sporthalle

C

14

15

16

17

18
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20

OK Attika +15,10
= +80,95 ü. NHN

Wartungstreppe

413,55  
m2

 

Vordach Sporthalle
57,19  
m2
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H''F''
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BRH=36cm

431_05_553
WC D
1,75  
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431_05_554
WC H
2,26  
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431_05_552
WC Vorraum
3,60  
m2
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H/B = 594 / 841 (0.50m²) Allplan 2019

BAUTEIL/EBENE/BEREICH

INHALT

DATUM GEZEICHNET GEPRÜFT

PROJEKT

MASSTAB GRÖSSE

BAUHERR

PROJEKT-NR. PLAN-NR. INDEX

DIESER BRANDSCHUTZPLAN
GILT NUR IN VERBINDUNG
MIT DEM TEXTTEIL DES
BRANDSCHUTZKONZEPTES !

-

Brandschutzkonzept

staatl.anerkannter Sachverständiger für die 
Prüfung des Brandschutzes

Unterschrift

DIN A1 PWa

2015-0648

Sanierung und Erweiterung
Otto-Pankok Gymnasium, Von-Bock-Str. 81

ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr
Hans-Böckler-Platz 5, 45468 Mülheim an der Ruhr

1 : 200

GEZ.DATUMINDEX ÄNDERUNGEN

-- BSK-Pläne erstellt PWa

automatische Brandmelder flächendeckend 

Sicherheitsbeleuchtung im Rettungsweg

F8

5.Obergeschoss

07.05.2020

07.05.2020
Fluchtweg
(Pfeile stellen NICHT die Fluchtwegbeschilderung dar !)

notwendige Treppe / Treppenraum

notwendiger Flur

RETTUNGSWEGE :

BRANDBEKÄMPFUNGS-, WARN- & SICHERHEITSEINRICHTUNGEN :

BM

SB

Schlauchanschlussventil, trocken

 fh - 
 rdT feuerhemmende Tür, rauchdicht- und selbstschliessend:

dichtschliessende Tür: dT 

feuerhemmende Tür, dicht- und selbstschliessend: fh 

rauchdichte Tür, selbstschliessend: rdT 

Bedienstelle Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung 

Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung  

BAUTEILE :
Brandwand: Bauteil feuerbeständig und
widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung
Bauteil feuerbeständig

Bauteil feuerhemmend

Lauflänge

Rettungsweg     

nicht betrachtetDächer von Anbauten feuerbeständig
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